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Введение 
Надежное и экономичное обеспечение промышленных предприятий 
электрической энергией надлежащего качества в соответствии с графиком ее 
потребления является важной задачей. Системы электроснабжения 
промышленных предприятий создаются для обеспечения питания 
электроэнергией промышленных электроприемников, к которым относятся 
электродвигатели различных машин и механизмов, электросварочные и 
осветительные установки и др.      
Инженерный проект - это модель будущей системы электроснабжения, 
представленная в схемах, чертежах, таблицах и описаниях, которые созданы в 
результате логического анализа исходных данных и на основе расчетов и 
сопоставления вариантов. Система электроснабжения, как в схемах, так и в 
конструктивных чертежах должна обеспечивать без существенной ее 
реконструкции возможность роста электроснабжения объектами предприятия. 
Схема электроснабжения должна строиться так, чтобы все ее элементы 
постоянно находились под нагрузкой, а при аварии или плановом ремонте 
оставшиеся в работе могли принять на себя нагрузку, обеспечив после 
необходимых переключений функционирование производства предприятия. 
В настоящее время в связи с интенсивным развитием 
электропотребления усложняются и системы электроснабжения 
промышленных предприятий. Возникает необходимость внедрять 
автоматизацию систем электроснабжения промышленных предприятий и 
производственных процессов, осуществлять диспетчеризацию процессов 
производства и вести активную работу по энергосбережению. 
Экономия энергетических ресурсов должна осуществляться путем 
перехода на энергосберегающие технологии производства, совершенствования 
энергетического оборудования, реконструкции устаревшего оборудования, 
сокращения всех видов потерь и повышения уровня использования 
энергетических ресурсов.  
Одним из важнейших аспектов энергосбережения является обеспечения 
    
 
качества электрической энергии и оценка его влияния на технико-
экономические показатели потребителей. Управление качеством энергии 
является приоритетным направлением по обеспечению экономичности и 
надежности электрических сетей энергоснабжающих организаций и 
потребителей. Решение вопросов качества электроэнергии требует развития 
методической и технической базы по контролю показателей качества 
электроэнергии.    
Основные задачи, решаемые при проектировании системы 
электроснабжения заключаются в оптимизации параметров этой системы, 
путём правильного выбора номинального напряжения по технико- 
экономическим расчётам, определения расчётных электрических нагрузок, 
рационального выбора числа и мощности трансформаторов, конструкции 
электрической сети, средств компенсации реактивной мощности, правильного 
построения схемы электроснабжения. 
Задача данного дипломного проекта спроектировать систему 
электроснабжения электроснабжение базы производственного обслуживания 
Сургутского управления буровых работ ОАО «Сургутнефтегаз». 
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       1 «БПО СУБР» как объект электроснабжения 
 
       1.1 История развития Сургутского управления буровых работ 
Официальной датой образования Сургутского управления буровых работ  
принято считать 22 мая 1978 г. С августа 1980 г. для Сургутского управления 
буровых работ  начался отсчет нового этапа становления. Особенно бурными 
темпами в Сургутском УБР бурение велось в 1983 – 1984 гг 
В 1990 г. заказчикам было сдано 366 скважин. Когда назрела 
необходимость более полного извлечения нефти из низкопроницаемых юрских 
отложений, к строительству вертикальных и наклонно-направленных скважин 
добавились горизонтальные. Для достижения результата проводилось 
множество исследований, привлекались отечественные и иностранные 
специалисты. Несмотря на все трудности, конечная цель была достигнута, а 
технология строительства горизонтальных скважин поставлена на поток. 
Очередная веха развития Сургутского УБР  началась в 2006 г. с выходом 
на отдаленное Рогожниковское месторождение. Буровики столкнулись со 
сложными вулканическими породами – триасовскими отложениями. Изменение 
географии деятельности бригад повлекло за собой поиск новых технологий 
бурения. Совместно с управлением по бурению ОАО «Сургутнефтегаз» 
специалисты Сургутского УБР решали проблему высоких забойных 
температур, искали оптимальную рецептуру бурового раствора, работали над 
разрушающими свойствами долот. Инженерные поиски увенчались успехом: 
постепенно увеличивалась механическая скорость бурения, росли показатели 
проходки. 
Изменение технологий бурения повлекло за собой модернизацию 
наземного оборудования. В 2012 г. управление первым из буровых 
предприятий внедрило в эксплуатацию новую буровую установку БУ 4000/250 
ЭЧК БМ-2, произведенную в Волгограде. В это же время для бригад по 
опробованию скважин в опытную эксплуатацию ввели и новые установки «ПА 
Идель 80», обеспечение которыми стоит в планах на ближайшее будущее. 
Сейчас Сургутское УБР переживает время, когда уходят на заслуженный 
отдых работники, стоявшие у истоков создания предприятия. На их место 
приходят молодые, инициативные специалисты. Работая рядом с именитыми 
мастерами и авторитетными сотрудниками управления, они перенимают 
существующий опыт, приобщаются к традициям коллектива, продолжают дело 
славных летописцев буровой истории Сибири. 
    
 
                  1.2 Электрические нагрузки БПО УБР 
   На рассматриваемой базе производственного обслуживания 
электроустановки 2ой и 3ей категории электроснабжения, питание 
электроустановок 2ой категории будет осуществляться от двух независимых 
источников. В некоторых цехах присутствует твердые горючие и 
трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна),, 
характеристика среды – пожароопасная. Электрические машины и аппараты, 
применяемые в электроустановках, должны обеспечивать необходимую 
степень защиты их изоляции и изоляции токоведущих частей от вредного 
действия окружающей среды и необходимую безопасность в отношении 























8    Нормальная  
Таблица 1.1 – Сведения об электрических нагрузках, степени надежности 





Наименование объекта Среда 
Установленная 
мощность, кВт 
1 Деревообрабатывающий цех 2 III Пожароопасная 545 
4 Транспортный цех, склад 2 III Нормальная 224 
3 АБК 2 III Нормальная 433 
2 РММ 2 II Нормальная 895 
5 Столовая, склад 2 III Нормальная 184 
6 ПРЦЭО 2 III Нормальная                      748,3 
7 Котельная 2 II Жаркая 684 
Компрессорная  
 0,38 кВ 2 II  505 
10,0 кВ АД 2 × 1000 кВт 2000 







Рисунок 1.1 – Генплан предприятия 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Точильный станок 4,2 0,14 0,50 1,73 0,89 5 14,3 71,7 
2 ТЭН 15,0 0,80 0,95 0,33 1 – 24,0 – 
3 Испытательный стенд 12,0 0,40 0,65 1,17 0,89 5 31,5 157,6 
4 Испытательный стенд 12,0 0,40 0,65 1,17 0,89 5 31,5 157,6 
5 Балансировочный стенд 16,0 0,40 0,65 1,17 0,89 5 42,0 210,1 
6 Балансировочный стенд 16,0 0,40 0,65 1,17 0,89 5 42,0 210,1 
7 Сушильный шкаф 25,0 0,80 0,95 0,33 1 – 40,0 – 
8 Таль ПВ = 40% 15,0 0,10 0,50 1,73 0,89 5 51,2 256,1 
9 Вентиляция 16,0 0,65 0,80 0,75 0,89 7 34,1 239,0 
10 Вентиляция 16,0 0,65 0,80 0,75 0,89 7 34,1 239,0 
11 ТЭН 15,0 0,80 0,95 0,33 1 – 24,0 – 
12 Задвижка 4,1 0,15 0,60 1,33 0,89 5 11,7 58,3 
13 Насос  20,0 0,70 0,80 0,75 0,89 5 42,7 213,4 
14 Насос  14,0 0,70 0,80 0,75 0,89 5 29,9 149,4 
15 Задвижка 4,5 0,15 0,60 1,33 0,89 5 12,8 64,0 
16 Задвижка 4,5 0,15 0,60 1,33 0,89 5 12,8 64,0 
17 Насос  14,0 0,70 0,80 0,75 0,89 5 29,9 149,4 
18 Насос  20,0 0,70 0,80 0,75 0,89 5 42,7 213,4 
19 Задвижка 4,1 0,15 0,60 1,33 0,89 5 11,7 58,3 
20 Вентиляция 16,0 0,65 0,80 0,75 0,89 7 34,1 239,0 
21 Вентиляция 16,0 0,65 0,80 0,75 0,89 7 34,1 239,0 
22 Точильный станок 4,2 0,14 0,50 1,73 0,89 5 14,3 71,7 
23 Обмоточный станок 6,0 0,14 0,50 1,73 0,89 5 20,5 102,4 
24 Обмоточный станок 6,0 0,14 0,50 1,73 0,89 5 20,5 102,4 
25 Балансировочный станок 12,4 0,14 0,50 1,73 0,89 5 42,3 211,7 
26 Балансировочный станок 12,4 0,14 0,50 1,73 0,89 5 42,3 211,7 
27 Пресс гидравлический 15,3 0,30 0,65 1,17 0,89 5 40,2 200,9 
28 Пресс гидравлический 15,3 0,30 0,65 1,17 0,89 5 40,2 200,9 
29 Маслянная ванна 22,0 0,80 0,95 0,33 1 – 35,2 – 
30 Сушильный шкаф 20,0 0,80 0,95 0,33 1 – 32,0 – 
31 Таль ПВ = 40% 15,0 0,10 0,50 1,73 0,89 5 51,2 256,1 
32 Таль ПВ = 40% 15,0 0,10 0,50 1,73 0,89 5 51,2 256,1 
33 Сварочный агрегат ПВ = 40% 26,0 0,35 0,60 1,33 0,95 3 69,3 207,9 
34 Сварочный агрегат ПВ = 40% 26,0 0,35 0,60 1,33 0,95 3 69,3 207,9 
35 Сварочный агрегат ПВ = 40% 26,0 0,35 0,60 1,33 0,95 3 69,3 207,9 
36 Сварочный агрегат ПВ = 40% 26,0 0,35 0,60 1,33 0,95 3 69,3 207,9 
окончание таблицы 1.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
37 Сварочная машина ПВ = 60% 28,0 0,35 0,60 1,33 0,95 3 74,6 223,9 
38 Сварочная машина ПВ = 60% 28,0 0,35 0,60 1,33 0,95 3 74,6 223,9 
39 Точильный станок 4,0 0,14 0,50 1,73 0,89 5 13,7 68,3 
40 Точильный станок 4,0 0,14 0,50 1,73 0,89 5 13,7 68,3 
41 Вентиляция 16,0 0,65 0,80 0,75 0,89 7 34,1 239,0 
42 Вентиляция 16,0 0,65 0,80 0,75 0,89 7 34,1 239,0 
43 Вентиляция 16,0 0,65 0,80 0,75 0,89 7 34,1 239,0 
44 Токарный станок 22,0 0,14 0,50 1,73 0,89 5 75,1 375,6 
45 Фрезерный станок 20,0 0,14 0,50 1,73 0,89 5 68,3 341,4 
46 Токарно-винторезный станок 23,0 0,14 0,50 1,73 0,89 5 78,5 392,6 
47 Прокатный станок 18,3 0,14 0,50 1,73 0,89 5 62,5 312,4 
48 Расточной станок 10,0 0,14 0,50 1,73 0,89 5 34,1 170,7 
49 Сверлильный станок 5,0 0,14 0,50 1,73 0,89 5 17,1 85,4 
50 Шлифовальный станок 5,1 0,14 0,50 1,73 0,89 5 17,4 87,1 
51 Ножницы листовые 14,5 0,14 0,50 1,73 0,89 5 49,5 247,5 




Рисунок 1.2 – Схема расположения электроприемников в здании ПРЦЭО 
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2 Электроснабжение на территории базы производственного 
обслуживания 
2.1 Определение расчетной электрической нагрузки базы 
производственного обслуживания 
Расчет электрических нагрузок БПО производится по установленной мощности 
и коэффициенту спроса. 
Расчетная полная мощность предприятия определяется по расчетным 
активным и реактивным нагрузкам цехов (до и выше 1000 (В)), с учетом 
расчетной нагрузки освещения цехов и территории предприятия, потерь 
мощности в трансформаторах цеховых подстанций и ГПП и потерь в 
высоковольтных линиях. 
Расчетная нагрузка (активная и реактивная) силовых приемников цехов 
(кроме рассмотренного) определяются из соотношений: 
;р с номP K P     
,tgPQ рр   
где  Pр, Qр – суммарные установленные активная и реактивная 
мощности всех приемников цеха, (кВт) и (кВАр) соответственно; 
Kс – коэффициент спроса; 
tgφ – принимается по соответствующему значению коэффициента 
мощности. 
Для расчетов необходимо знать суммарную установленную мощность 
всех объектов. Все необходимые данные приведены в табл.1. 
В качестве примера произведем расчет деревообрабатывающего цеха; 
0,3 545 163,5( ),pP кВт    
163,5 0,75 122,6( ).рQ кВАр    
Расчет осветительной нагрузки идентичен расчету осветительной 
нагрузки цеха. В данном случае удельная плотность нагрузки на единицу 
площади берется 18 (Вт/м2), а для зданий АБК 20 (Вт/м2). Коэффициент спроса 
по осветительной нагрузке принимаем Kсо = 0,85, как для производственных 
зданий состоящих из ряда отдельных помещений. 
Р.О УД Ц СОР =Р F К 18 1554 0,85 23,8( ),кВт       
    
 
где Руд. - удельная плотность осветительной нагрузки, (Вт/м
2
) 
(принимается по справочным материалам), F – площадь цеха, (м2) 
(определяется по генплану). 
После определения Рр+Рр.о и Qр в целом по цеху можно подсчитать 
полную мощность: 
 
2 2 2 2
. . 187,3 122,6 223,9( ).Р Р Р О РS P Р Q кВА       
Результаты расчетов сводим в таблицу 3.
    
 




Силовая нагрузка Осветительная нагрузка Сил+осв нагрузка 
Рн,(кВт) Кс Cos/tgφ Ррас(,кВт) Qрас,(кВАр) Fц,(м20 Руд Ксо Ррасо Ррас+Ррасо Qрас Sрас(,кВА) 
  Нагрузка 0.4( кВ)                         
1 
Деревообрабатывающий цех 545 
0,3 0,7/1,02 
163,5 166,77 1554 
0,018 
0,85 23,78 187,3 166,77 250,8 
2 РММ 895 
0,3 0,7/1,02 
268,5 273,87 4620 
0,016 
0,85 62,8 331,3 273,87 429,9 
3 АБК 433 
0,7 0,8/0,75 
129,9 97,4 2696 
0,018 
0,9 43,68 173,58 97,4 199,05 
4 
Транспортный цех, склад 224 
0,3 0,8/0,75 
67,2 50,4 1348 
0,018 
0,6 14,56 81,76 50,4 96,05 
5 Столовая, склад 184 
0,4 0,8/0,75 
73,6 55,2 2744 
0,017 
0,9 41,98 115,58 55,2 128,09 
6 ПРЦЭО 748,3 
0,4 0,8/0,75 
299,32 224,5 4376 
0,016 
0,85 59,5 358,8 224,5 423,27 
7 Котельная 684 0,6 0,8/0,75 410,4 307,8 2429 
0,017 
0,85 35,1 445,5 307,8 541,49  
8 Компрессорная  
 0,38 кВ 505 0,95 0,82/0,7 303 227,25 1746 
0,017 
1 29,68 332,68 227,25 402,89 
 Нагрузка 10 (кВ)  
8 1АД 1000 0,95 0,7/1,02 950 665  950 665 1159,6 
8 2АД  1000 0,95 0,7/1,02 950 665  950 665 1159,6 
 Итого по заводу 6218,3     3615,42 2733,19 23259 
    340,76 3956,2 2733,19 4815,16 
    
 
2.2 Определение центра электрических нагрузок базы 
производственного обслуживания 
 
Для определения места расположения ГПП на генплане промышленного 
предприятия наносится картограмма электрических нагрузок. Картограмма 
нагрузок представляет собой размещенные на генплане предприятия площади, 
ограниченные кругами, которые в определенном масштабе соответствуют 
расчетным нагрузкам цехов. Радиусы окружностей для каждого цеха 
определяются из выражения: 
где Spi - расчетная полная мощность i-того цеха с учетом освещения, 
кВА; m = 20 (кВА/мм2) - масштаб для цехов определения площади круга. 
Силовые нагрузки до и выше 1000 (В) изображаются отдельными 
кругами. Считаем, что нагрузка по цеху распределена равномерно, поэтому 
центр нагрузок совпадает с центром тяжести фигуры, изображающей цех на 
плане. 
Осветительная нагрузка наносится в виде сектора круга, изображающего 








Для построения картограммы нагрузок используется таблица 4. 
На генплан завода произвольно наносятся оси координат и 
определяются значения xi и yi для каждого цеха. Координаты центра 

























































Таблица 4 - Расчетные данные для построения картограммы нагрузок 
 
 
Рассчитываем зону рассеивания формы эллипса 
2 2








































где σ2x,y - дисперсия случайных координат, (кВА·см
2
); Rx,y – радиус 
полуоси зоны рассеяния, (см); hx,y – мера мощности случайной величины; SYi,Xi 
– эмпирическая вероятности. 
Определим дисперсию случайных координат для определения зоны 
рассеяния: 
2 230,64(кВА см )x  
 
230,64 5,5 (кВА см )x     
2 25,43 (кВА см )y  
 




Spi Рр.о r α xi yi Spixi Spiyi 
(кВА) (кВт) (см) (град) (см) (см) (кВА·мм2) (кВА·мм2) 
Нагрузка 0,4 кВ 
1 250,8 23,78 2 34,1 1,7 8 2647,8 3610,7 
2 429,9 62,8 2,6 52,6 3,4 5,6 2647,8 2792,2 
3 199,05 43,68 1,8 79 1,2 1,8 2647,8 2022,0 
4 96,05 14,56 1,2 54,6 4,4 1,8 2229,2 2259,3 
5 128,09 41,98 1,4 118 10,3 5,3 2229,2 1747,2 
6 423,27 59,5 2,6 50,6 9,8 2 2229,2 1265,2 
7 541,49 35,1 2,9 23,3 14,3 6,1 1178,4 515,0 
8 402,89 29,68 2,5 26.5 14,5 1,8 533,6 973,6 
итого 2471,54 450,8     21602,09 10498,73 
Нагрузка 10 кВ 
8 2343,62 29,68 6,1 4,6 14,5 1,8 33982,49 4218,516 
итого 4815,16 340,76  55584,58 14717,24 
    
 






























По результатам вычислений составляется картограмма нагрузок (рис. 5), 
на которую наносятся расчетные мощности цехов и расчетные мощности 
освещения. 
Рисунок 5 – Расчётные мощности предприятия по цехам (заштрихованная часть 
– осветительная нагрузка) 
 
2.3 Оценка центра электрических нагрузок базы производственного 
обслуживания 
Центр электрических нагрузок сосредоточен на территории 
производственного помещения (столовая, склад), в этом районе нет 
    
 
возможности установить КТП, будем устанавливать три КТП, которые будут 
разделены на электроснабжение трех групп потребителей. КТП-2 будем 
переносить ниже от ЦЭН, КТП-1,3 будем устанавливать возле самого крупного 
потребителя в своей группе и стараться расположить ближе к источнику 
питания. Переносим КТП-3 на координаты x=7,5(см), y=3,1(см), (ЦЭН 
x0=8,7(см), y0=4,2(см)).  
2.4 Выбор числа и мощности трансформаторов на ПС 110/10 (кВ)  
Для определения экономически целесообразной величины напряжения 
питающей линии ГПП воспользуемся формулой Илларионова, так как она дает 
удовлетворительные результаты для всей шкалы номинальных напряжений: 
1000 1000
13,5 ( ),







ЗРУ-10кВ устанавливаем на границе территории предприятия со 
стороны питающей подстанции, так как не целесообразно сооружать на 
расстояние 100 (м) ВЛ-110 (кВ), когда можно выполнить ЛЭП на 10 (кВ) от 
трансформаторов которые установим на ПС Пимская до ЗРУ-10кВ 
компрессорной станции. 
База производственного опслуживания относится ко II категории 
электроснабжения, поэтому необходимо устанавливать 2 трансформатора. 
Суммарная мощность компрессорной станции равна Smax=4800 (кВА). 
Суммарная установленная мощность двухтрансформаторной подстанции 
определяется исходя из выражения: 
 Sт = 2·(0,7·Smax ) = 1,4·Smax 
 Sт = 1,4·4800 = 6,72 (кВА) 
Выбираем трансформатор ТДН-6300/110 с параметрами: Sном=6,3 
(МВА); Uвн=115 (кВ); Uнн=11 (кВ); ∆Рхх=11,5 (кВт); ∆Ркз=44 (кВт); Uкз=10,5 (%); 
Iхх=0,8 (%); Uн=+9х1,78 (%); Rт=14,7 (Ом); Хт=220,4 (Ом); ∆Qх=50,4 (кВАр). 
При нормальном режиме оба трансформатора будут нагружены на: 








С учетом подключаемой нагрузки месторождения и перспектив 
развития, считаем, что работа трансформаторов обеспечивается в экономичном 
режиме. 
При послеаварийном режиме, из-за отключения одного трансформатора 
другой трансформатор будет перегружен на: 
4800 6300
100 % 23,81 (%),
6300

    
Таким образом, выбранная мощность трансформаторов обеспечивает 
надежное электроснабжение компрессорной станции. Мощность 
трансформаторов  выбрана с запасом для обеспечения гибкости системы, 
возможности монтажа новых присоединений, увеличения нагрузки 
предприятия и развития месторождения в целом. 
 
2.5 Выбор сечения линии питания ЗРУ-10кВ от ПС  
Линия питающая ЗРУ выполняется воздушным двухцепным проводом 
марки АС. Выбор сечения проводов производится по нормированным 
показателям, в качестве такого показателя используется нормированное 
значение экономической плотности тока. Экономическое сечение провода 
можно найти как: 
эк p экF =I /J  
где Jэк  нормированное значение экономической плотности тока, (А/мм
2
); Iр  
расчетный ток, (А). 
Для неизолированного алюминиевого провода при Тmax˃5000ч. Jэк=1, тогда: 
эк рF =I  











В послеаварийном или ремонтном режиме: 









I =  

 
Из стандартного ряда сечений выбираем провод АС-50/8 (Iном=220 (А), 
r0=0,595 (Ом/км), x0=0,341 (Ом/км)). 
Выбранное сечение проверяется по следующим условиям: 
1. По допустимой токовой нагрузке по нагреву и по перегрузочной способности 
(в послеаварийном или ремонтном режиме при отключении одной из питающих 
линий): 
р допI I ,      139 220,  
доп р.a.1,3 I I ;       286 178;  
где Iдоп  допустимый ток для выбранного сечения, (А); Iр  расчетный ток в 
нормальном режиме, (А); Iр.а.  расчетный ток в послеаварийном режиме, (А). 
2. По условию механической прочности: согласно условию механической 
прочности на воздушных линиях выше 1(кВ) могут применяться алюминиевые 
провода сечением не менее 35 (мм2), сталеалюминевые и стальные – не менее 
25 (мм2). Сечение выбранного провода больше сечения по условию 
механической прочности. 
3. По допустимой потере напряжения: допустимая длина питающей линии 
определяется: 
доп
доп 1 доп факт
p
   U
I







1340 5 10604  100 (м).
139
         
где L∆U1  длина линии при полной нагрузке, на которой потеря напряжения 
равна 1 (%), принимается по справочной литературе (L∆U1=1340, (м)); ∆Uдоп  
допустимое значение потери напряжения, (%) (∆Uдоп=5%, ∆Uдоп.ав.=10%); Lфакт – 
фактическая длина линии, (м); Lдоп – допустимая длина линии, (м); Iдоп – 
допустимый ток линии, (А); Iр – расчетный ток линии, (А). 
4. По условиям коронирования проводов. Проверке подлежат линии 
    
 
напряжением Uном≥110 (кВ). Проверке по условиям короны данная воздушная 
линия не подлежит, так как Uном=10 (кВ). 
Следовательно выбранное сечение проходит проверки, поэтому 
оставляем провод АС 2(50/8), так как ЗРУ-10 (кВ) питается по двум линиям от 
трансформаторов ПС . 
2.6 Распределение цеховых трансформаторных подстанций на 
территории БПО 
    При установке на крупных промышленных предприятиях группы цеховых 
трансформаторов их номинальная мощность определяется плотностью 
нагрузки и выбирается, как правило, одинаковой для всей группы. Удельная 
плотность нагрузки определяется по формуле: 







    
где Sрасч.н – суммарная расчетная мощность предприятия до 1 (кВ), (кВА); Fцехов 
– площадь всех цехов предприятия, (м2). 
Принимаем ориентировочную мощность трансформаторов  Sн.тр =1000 
(кВА). 
Для цехов 1,2,3 устанавливаем КТП-1 (1000 (кВА)), так как все 
электроприемники относятся  категории 3 электроснабжения (Группа 1). 
Для цехов 4,5,6 устанавливаем КТП-2 (630 (кВА)), так как категория 
электроснабжения 3 (Группа 2). 
Для цехов 7,8 устанавливаем КТП-3 (2×630 (кВА)), так как только 
вторая категория электроснабжения (Группа 3). 
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Активная нагрузка на один трансформатор: 

























трансформаторов, N  
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Итого 692,18 0,35 
 
 





























Итого 778,18 389,09 
1,1 
 







трансформаторов, N  
4 
Транспортный цех, склад 81,76 
0,13 
5 





Итого 556.14 0,84 
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10 0,4 5,5 7,3 2 1,5 ∆-Yн-11 
 
Учитывая расположение трансформаторов по цехам и их количество, 
составляется принципиальная схема электроснабжения по заводу в целом. 
    
 
 




2.7 Электроснабжение цеховых трансформаторных подстанций и 
АД базы производственного обслуживания 
 
Распределительная сеть 10 (кВ) по территории завода выполняется 
трёхжильными кабелями с медными жилами с ПВХ изоляцией, с прокладкой в 
траншеях.  
    
 
Сечения кабельных линий выбираются по экономической плотности тока. 
Экономически целесообразное сечение Fэк (мм
2), определяется из выражения: 
эк p экF =I /J  
где Jэк  нормированное значение экономической плотности тока, (А/мм
2
); Iр  
расчетный ток, (А); принимается по справочным данным Jэк=2,7 (А/мм
2
). 
Полученное сечение округляется до ближайшего стандартного сечения. 
Расчетный ток линии питания цеховых трансформаторов рассчитывается по  
номинальной мощности трансформаторов независимо от фактической 
нагрузки, а для расчета послеаварийного (ремонтного) режима принимается 
мощность фактической нагрузки на КТП. 




























2/ )36,4 / 2,7 13,5(эк р экJF I мм   ; 
Принимаем S =16 (мм2), Iдоп =115 (А);  
Выбираем кабель ВВГ (3*16) с параметрами: Iдоп =115 (А); r0=1,2 (Ом/км); 
х0=0,113 (Ом/км). 
Выбранное сечение проверяется по следующим условиям: 
1. По допустимому нагреву максимальным расчетным током и током 
послеаварийного режима. Длительно допустимый ток кабеля, соответствующий 
выбранному по нормированной плотности сечению, должен обеспечить по 
тепловому нагреву прохождение по линии максимального расчетного тока по 
выражению: 
р 1 2 3 допI / I ,к к к    
36,4 /1 0,85 0,87 115,     49,5 115;  
Сечение жил линий, которые могут работать в послеаварийных 
(ремонтных) режимах с перегрузкой, проверяют по условию: 
    
 
пер доп р.а 1 2 3к I I / ;к к к     
1,15 115 44,9 /1 0,85 0,87;      132,3 60,7;  
где Iдоп  допустимый ток для выбранного сечения, (А); Iр  расчетный ток в 
нормальном режиме, (А); Iр.а.  расчетный ток в послеаварийном режиме, (А); 
кпер – кратность перегрузки; к1, к2, к3 – коэффициенты учитывающие влияние 
температуры окружающей среды, влияние рядом проложенных кабельных 
линий, фактическое удельное тепловое сопротивление земли. 
Коэффициент учитывающий влияние температуры окружающей среды к1=1, 
так как расчетная и реальная температура среды одинаковы. Коэффициент 
учитывающий влияние рядом проложенных кабельных линий к2=0,9, так как в 
траншее проложено два кабеля с расстоянием в свету 100 (мм). Поправочный 
коэффициент на допустимый длительный ток для кабелей, проложенных в 
земле, в зависимости от удельного сопротивления земли к3=0,87, так как песок 
влажностью более 4 и менее 7%, песчано-глинистая почва влажностью 8-12%. 
На период ликвидации послеаварийного режима для кабелей с 
поливинилхлоридной изоляцией допускается перегрузка до 15% номинальной 
на время максимумов нагрузки продолжительностью не более 6 часов в сутки в 
течение 5 суток, если нагрузка в остальные периоды времени этих суток не 
превышает номинальной, кпер=1,15. 
2. По условию нагрева при КЗ (по току термической стойкости). 
После расчета токов выше 1 (кВ) сечение жил кабеля необходимо 
проверить на термическую стойкость при КЗ. Минимально допустимое сечение 
проводника по данному условию определяется по выражению: 
2
min к тF = В /С ,  (мм )  
где Ст – коэффициент, зависящий от допустимой температуры при КЗ и 
материала проводника, (А·с/мм2); Вк – тепловой импульс тока КЗ, (А
2·с). 
Для кабелей до 10 (кВ) с медными жилами Ст=123, (А·с/мм
2), а Вк определяется 
по формуле: 
2 2 2
к по аВ =I (τ+Т )=1,55 (0,5+0,1)=1441, (А с)    
    
 
где Iпо – начальное действующие значение периодической составляющей тока 
КЗ, (А); τ – расчетное время отключения выключателя, (с); Та – постоянная 
затухания апериодической составляющей тока КЗ, (с); 
2
min к тF = В /С 1441 /123 0,31 (мм )   
По условию термической стойкости  проверку выбранный кабель 
проходит. 
3. По потере напряжения. Потерю напряжения в линиях до 35 (кВ) определяют 
по формуле: 
p уд удU=3 I L (r cosφ + x sinφ), (В)       
где Iр – расчетный ток линии, (А); rуд, xуд – активное и реактивное 
сопротивления линий, (Ом/км); L – длинна линии, (км); cosφ, sinφ – 
соответствуют коэффициенту мощности tgφ в конце линии, cosφ=0,8, sinφ=0,6. 
U=3 36,4 0,09 (1,2 0,8 + 0,113 0,6)=10 (В)       
По абсолютному значению потерь напряжения из-за различного уровня 
номинальных напряжений трудно судить о допустимости потерь напряжения, 
поэтому потери напряжения выражаем в процентах от номинального 











   
Из расчетов видно, что потери напряжения незначительные. 
Относительные потери напряжения считаются приемлемыми, если они в 
нормальных режимах работы не превышают в сетях низкого 5 (%), а в сетях 
высокого напряжения – 8 (%). 
По условиям коронирования выбирают минимально допустимое сечение 
только для воздушных линий. Выбор сечений кабеля по механической 
прочности также не производится, так как стандартное минимальное сечение 
удовлетворяет этому условию. 
Выбранное сечение проходит проверки, поэтому оставляем кабель ВВГ 
2(4*16), так как необходимо запитать два  трансформатора КТП-3. Остальные 
кабельные линии 10 (кВ) выбираем аналогично. 
    
 





Iр, (А)  








Iдоп, (А)  
(на 1 цепь) 
КЛ-1 ЗРУ-КТП-1 57,7 0,25 0,14 в траншее ААШв (3*16) 115 
КЛ-2 ЗРУ-КТП-2 36,4 0,01 0,01 в траншее ААШв (3*10) 90 
КЛ-3 ЗРУ-КТП-3 36,4 0,1 0,09 в траншее ААШв 2(3*16) 115 
КЛ-4 ЗРУ-1АД 57,7 0,22 0,12 в траншее ААШв (3*25) 120 
КЛ-5 ЗРУ-2АД 57,7 0,22 0,12 в траншее ААШв (3*25) 120 
 
Сечение силовых линий 0,4 (кВ) выбираются по допустимому нагреву 
длительно протекающим максимальным током нагрузки, по потере напряжения 
и по условию соответствия выбранному аппарату защиты. Расчет тока 
производим аналогично как для кабелей 10 (кВ), по согласованию с аппаратом 
защиты проверка производиться не будет, проверка по потере напряжения 
будет рассмотрена в главе 2.8. 
Таблица 11 - Кабельные линии распределительной сети 0,4 (кВ) 
№ 
линии 
Назначение линии Iр, (А) 
Способ 
прокладки 





КЛ-1 Деревообрабатывающий цех 285 Траншея ВВГ 2(4*70) 275 
КЛ-2 РММ 503 Траншея ВВГ 4(4*70) 275 
КЛ-3 АБК 264 Траншея ВВГ 2(4*70) 275 
КТП-2 
КЛ-4 Транспортный цех, склад 124 Траншея ВВГ 2(4*35) 180 
КЛ-5 Столовая, склад 176 Траншея ВВГ 2(4*50) 225 
КЛ-6 ПРЦЭО 545 Траншея ВВГ4(4*70) 275 
КТП-3 
КЛ-7 Котельная 338 Траншея ВВГ 4(4*50) 225 
КЛ-8 Компрессорная 253 Траншея ВВГ 2(4*70)    275 
 
2.8 Расчет мощности потерь и потери напряжения в кабельных 
линиях 
Для оценки величины потерь мощности и напряжения произведем 
расчет этих величин. Расчет мощности потерь в кабельных линиях 
производится по следующим формулам: 
2 33 10 ,( );л р лP I R кВт
      
2 33 10 ,( );л р лQ I X кВАр
      
    
 
2 2 , ( );л л лS P Q кВА     
где Iр - расчетный ток в линии, (А); Rл, Xл - активное и реактивное 
сопротивления в линии, (Ом); ∆Р – мощность активных потерь в линии, (кВт); 
∆Q – мощность реактивных потерь в линии, (кВАр); ∆S – полная мощность 
потерь в линии, (кВА). 
0 ,  ( );лR r L Ом   
0 , ( );лX x L Ом   
где r0, x0 - удельные активное и реактивное сопротивления в линии, (Ом/км); L - 
длинна линии, (км). 
Для оценки величины потерь напряжения в кабельных линиях 




P r L+Q x L
U = , (%);
10 U
   

 
где r0, x0 - удельные активное и реактивное сопротивления в линии, (Ом/км); L - 
длинна линии, (км); Uн – номинальное напряжение линии, (кВ); Р – активная 
мощность передаваемая через линию, (кВт); Q – реактивная мощность 
передаваемая через линию, (кВАр). 
Произведем расчет для питающей линии КТП-3: 
Рассчитаем активное и реактивное сопротивления зная погонное сопротивление 
линии ro=1,20 (Ом/км), хo=0,113 (Ом/км), длинна участка 0,09 (км) и расчетный 
ток линии Iр = 36,4 (А). 
1,20 0,09 0.1 ( );лR Ом    
0,113 0,09 0,01 ( );лX Ом    
2 33 36,4 0,1 10 0,4 ( );лP кВт
       
2 33 36,4 0,01 10 0,04 ( );лQ кВАр
       
2 20,4 0,04 0,4 ( );лS кВА     
кл 2
151,8 1,20 0,09+269 0,113 0,09
U = =0.02 (%);
10 10




    
 
В среднем потери мощности составляют 0,02 (%), а потери напряжения 
1,9 (%), что находится в пределах нормы, поэтому оставляем выбранные 
сечения и типы кабельных линий.
    
 
Таблица 12 – Потери мощности и напряжения в кабельных линиях 
№ 
линии 
Назначение линии Iр, ( А) 

















ЗРУ   
КЛ-1 КТП-1 57,7 ААШв  (3*16) 692,2 1109 0,14 1,20 0,113 1,7 0,2 1,7 0,1 
КЛ-2 КТП-2 36,4 ААШв  (3*10) 556,1 120 0,1 1,84 0,122 0,7 0,0 0,7 0,1 
КЛ-3 КТП-3 36,4 ААШв  2(3*16) 778,2 76 0,09 1,20 0,113 0,4 0,0 0,4 0,1 
КЛ-4 1АД 57,7 ААШв  (3*25) 950 665 0,21 0,74 0,099 1,6 0,2 1,6 0,2 
КЛ-5 2АД 57,7 ААШв  (3*25) 950 665 0,21 0,74 0,099 1,6 0,2 1,6 0,2 
КТП-1 
КЛ-4 Деревообрабатывающий цех 285 ВВГ 2(4*70) 187,3 340 0,03 0,28 0,086 2,0 0,6 2,1 0,3 
КЛ-5 РММ 503 ВВГ 4(4*70) 331,3 340 0,01 0,28 0,086 2,1 0,7 2,2 0,2 
КЛ-6 АБК 264 ВВГ 2(4*70) 173,58 340 0,16 0,28 0,086 9,4 2,9 9,8 1,4 
КТП-2 
КЛ-7 Транспортный цех, склад 124 ВВГ 2(4*35) 81,76 65 0,06 0,54 0,095 1,5 0,3 1,5 0,9 
КЛ-8 Столовая, склад 176 ВВГ 2(4*50) 115,58 8 0,04 0,39 0,09 1,4 0,3 1,5 1,3 
КЛ-9 ПРЦЭО 545 ВВГ 4(4*70) 358,8 160 0,01 0,28 0,086 2,5 0,8 2,6 0,4 
КТП-3 
КЛ-10 Котельная 338 ВВГ 4(4*50) 445,5 61 0,01 0,39 0,09 1,3 0,3 1,4 1,3 
КЛ-11 Компрессорная 253 ВВГ 2(4*70) 332,68 8 0,1 0,28 0,086 5,4 1,7 5,6 7,0 
    
 
2.9 Аварийные режимы работы внутризаводской  
распределительной сети 
При аварийном режиме нагрузка остается на одном трансформаторе, 
минимальное число трансформаторов: 














     











трансформаторов, N  
1 Котельная 445,5 445,5 0,71 








Для выбранных трансформаторов проведем расчет потерь мощности в них 
для каждой трансформаторной подстанции. Для примера проведем расчет 
для КТП-3: 











зk    
где Sрасч – поток мощности, передаваемый через цеховой трансформатор, 
(кВА); Sн.тп – номинальная мощность цехового трансформатора, (кВА); 
Определяем потери в трансформаторах: 
 2кз з хх трP= P k + P N ,     кз тр хх тр2з тр
U S I S
Q= k + N ,
100 100
  




трS = Р + Q ;    
где ∆Sтр – мощность потерь в трансформаторе, (кВА); ∆Ркз – потери активной 
мощности короткого замыкания, (кВт); ∆Рхх – потери активной мощности 
холостого хода, (кВт); kз – коэффициент загрузки трансформатора; Uк – 
напряжение короткого замыкания, (%); Iхх – ток холостого хода, (%); Sтр – 
номинальная мощность цехового трансформатора, (кВА). 
    
 
 2трP = 7,3 0,6 +2 2=9,3 (кВт),    
2
тр
5,5 630 1,5 630
Q 0,6 2 43,85 (кВАр),
100 100
  
      
   
2 2
тр 9,3 43,85 44,81 (кВА);S     
Для остальных трансформаторных подстанций расчет ведется 
аналогично. Результаты представлены в таблице 15. 
Таблица 15 – Значения потерь мощности в цеховых трансформаторах в 
нормальном режиме 





КТП-1 1000 0,69 
16,43 49,09 51,76 
КТП-2 630 0,88 
15,31 36,28 39,38 
КТП-3 2×630 0,6 
9,26 43,85 44,81 
 
2.10 Компенсация реактивной мощности 
Основной задачей компенсации реактивной мощности является 
снижение потерь активной мощности и регулирование напряжения. Эту 
задачу целесообразно рассматривать как с технической, так и с 
экономической точек зрения. Экономическая сторона этого вопроса 
заключается в том, что необходимо минимизировать сумму капитальных 
вложений и эксплуатационных затрат компенсационного оборудования. С 
технической точки зрения необходимо подобрать необходимое оборудование 
и выбрать наиболее оптимальное место его размещения. С точки зрения 
экономии электроэнергии и регулирования напряжения компенсацию 
реактивной мощности наиболее целесообразно осуществлять в месте 





    
 





Sн.т, (кВА) Pн, (кВт) 
Qн, 
(кВАр) 












2х630 778,2 535,1 944,4 0,8 0,6 0,75 
 
Расчеты производим для КТП-3: 
Определим наибольшую реактивную мощность, которую 
целесообразно передать через трансформаторы в сеть напряжения до 1000 
(В): 
2 2
тр тр н.тр нQ = (N β S ) - P ,   
где Qтр – реактивная мощность которую целесообразно передавать через 
трансформатор, (кВАр); Nтр – количество трансформаторов; Sн.тр – 
номинальная мощность трансформатора, (кВА); Рн – активная мощность 
передаваемая через трансформатор, (кВт). 
2 2
трQ = (2 0,75 630) - 778,2 536,1 (кВАр)    
Суммарная мощность батарей ниже 1000 В для трансформаторов 
КТП-3 составит: 
БК.Н1 н трQ =Q Q 535,1 536,1 1 (кВАр),      
По первому этапу расчета установка низковольтных конденсаторных 
батарей не требуется, так как QБК.Н1 = -1 и мощность QБК.Н1 принимается 
равной нулю. 
Определение мощности батарей конденсаторов с целью оптимального 
снижения потерь. Дополнительная суммарная мощность конденсаторных 
батарей до 1000 (В) для трансформаторов КТП-3 определяется по формуле: 
БК.Н2 БК.Н1н тр н.трQ =Q Q N S , (кВАр)      
где γ – расчетный коэффициент, определяемый в зависимости от показателей 
    
 
К1 и К2 и схемы питания цеховой подстанции; К1 – удельный коэффициент 














Тогда γ определяется по кривой из справочной литературы для радиальной 
линии, γ = 0,1. 
БК.Н2Q =535,1+1 0,65 2 630 282,9 (кВАр)      
Установка низковольтных конденсаторных батарей не требуется, так 
как QБК.Н2˂0  и мощность QБК.Н2 принимается равной нулю. 
Аналогично производим расчеты для КТП-1,2 и выбор 
конденсаторных установок. Результаты вычислений заносим в таблицу 17. 
Так как по ГОСТ 32144-2013 cosφ должен быть не менее 0,95, то 
увеличиваем мощность конденсаторных установок до достижения значения 
cosφ=0,95. 
 
Таблица 17 – Значения и параметры компенсации реактивной мощности 











Тип БК cosφ 
КТПН-1 
15 8,8 0,6 538 -5,4 -56,6 
0    
КТПН-2 
15 3,9 0,6 330,1 -4,3 -56,2 
0    
КТПН-3 
15 3,5 0,7 535,1 -1,0 -282,9 
0    
 
Установка низковольтных конденсаторных батарей на КТПН-1,2,3 не 
требуется, так как  QБК.Н1˂0  QБК.Н2˂0  и мощность QБК.Н1˂0 QБК.Н2 принимается 
равной нулю. 
 
3615,420,29 1048,5( )э рQ P кВАр      
 
    
 
Баланс реактивной мощности в узле А: 
 
1048,5 13 1430 1613,9 95,4( )А Э АД ТРQ Q Q Q кВАр          
 
Мощность конденсаторных установок на напряжении выше 1000 В 
Qку.расч= Q1 + QАД – Qэ= 
. 1413,9 1330 1048,5 1695,4( )ку расч ТР АД ЭQ Q Q Q кВАр         
 
Намечаем установку комплектных конденсаторных установок типа 
УК-6,3(10,5)-900-У1 с параметрами [5, стр. 167, табл. П6.2]: 
− номинальное напряжение Uном.ку= 10,5 кВ; 
− номинальная мощность Qном.ку= 900 кВАр 









)2 ∙ 900 = 816,3кВАр 
Необходимое количество комплектных конденсаторных установок для 








  = 2,07 шт          принимаем nку= 2 шт. 
Полная реактивная мощность, генерируемая комплектными 
конденсаторными установками 
Qку
сн=Qку∙nку=816,3 · 2=1632,6 кВАр 
 
Полная расчетная мощность предприятия со стороны высшего 
напряжения трансформаторов ГПП с учетом точного значения реактивной 
мощности компенсирующих устройств 
Sр.гпп=√Рр2 + (Qp −  Qк. у. )2=√3615,52 + (1526 − 1632,6)2=3617 кВА 
 
2.11 Расчет средней и максимальной нагрузки предприятия по 
суточному графику электрических нагрузок  
 
Расчетная активная нагрузка СН станции Pрас =3956,2 (кВт); 
    
 
Расчетная реактивная нагрузка СН станции Qрас=2733,19 (кВАр); 
Расчетная полная нагрузка СН станции Sрас=4790,79 (кВА). 















Рисунок 7 – Характерный суточный график нагрузок 
 
 
По характерному суточному графику нагрузки находим значения 
нагрузок для базы производственного обслуживания в именованных 















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
P, (кВт) 
t, (час) 
    
 












3956,2 2733,19 1 90 3560,6 2459,9 4327,7 
3956,2 2733,19 2 90 3560,6 2459,9 4327,7 
3956,2 2733,19 3 90 3560,6 2459,9 4327,7 
3956,2 2733,19 4 92 3639,7 2514,5 4423,8 
3956,2 2733,19 5 95 3758,4 2596,5 4568,1 
3956,2 2733,19 6 97 3837,5 2651,2 4664,3 
3956,2 2733,19 7 97 3837,5 2651,2 4664,3 
3956,2 2733,19 8 100 3956,2 2733,2 4808,5 
3956,2 2733,19 9 100 3956,2 2733,2 4808,5 
3956,2 2733,19 10 100 3956,2 2733,2 4808,5 
3956,2 2733,19 11 100 3956,2 2733,2 4808,5 
3956,2 2733,19 12 95 3758,4 2596,5 4568,1 
3956,2 2733,19 13 95 3758,4 2596,5 4568,1 
3956,2 2733,19 14 95 3758,4 2596,5 4568,1 
3956,2 2733,19 15 97 3837,5 2651,2 4664,3 
3956,2 2733,19 16 100 3956,2 2733,2 4808,5 
3956,2 2733,19 17 100 3956,2 2733,2 4808,5 
3956,2 2733,19 18 100 3956,2 2733,2 4808,5 
3956,2 2733,19 19 92 3639,7 2514,5 4423,8 
3956,2 2733,19 20 92 3639,7 2514,5 4423,8 
3956,2 2733,19 21 92 3639,7 2514,5 4423,8 
3956,2 2733,19 22 90 3560,6 2459,9 4327,7 
3956,2 2733,19 23 90 3560,6 2459,9 4327,7 
3956,2 2733,19 24 90 3560,6 2459,9 4327,7 
 
 
















Рисунок 8 – Суточный график нагрузки предприятия 
 
Из суточного графика можно определить: 
Pmax=3956,2 (кВт) 
Потребляемая за сутки активная и реактивная электроэнергия: 
W=90161,8 (кВт·ч); V=62289,4 (кВАр·ч); 
Средняя за сутки активная нагрузка предприятия: 
Рср=3756,74 (кВт). 















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
P, (кВт) 
t, (час) 
    
 











Р, (кВт) t, (ч) W, (кВт·ч) 
3561 365 1299612 
3561 730 1299612 
3561 1095 1299612 
3640 1460 1328492 
3758 1825 1371812 
3838 2190 1400693 
3838 2555 1400693 
3956 2920 1444013 
3956 3285 1444013 
3956 3650 1444013 
3956 4015 1444013 
3758 4380 1371812 
3758 4745 1371812 
3758 5110 1371812 
3838 5475 1400693 
3956 5840 1444013 
3956 6205 1444013 
3956 6570 1444013 
3640 6935 1328492 
3640 7300 1328492 
3640 7665 1328492 
3561 8030 1299612 
3561 8395 1299612 






















Рисунок 9 – Годовой график нагрузки по продолжительности 
Площадь годового графика нагрузки по продолжительности – это 
количество потребленной за год предприятием электрической энергии: 
3290905 ( )6W кВт ч   
По годовому графику нагрузки по продолжительности определяем 
число часов использования максимальной нагрузки – время, в течении 
которого через электрическую сеть, работающую с максимальной нагрузкой, 
передавалось бы такое же количество электроэнергии, которое передается 








     
Время использования максимальной нагрузки определяется 
характером и сменностью работы потребителя электроэнергии. Эту величину 
используют при определении потерь электроэнергии. Для этого надо знать 








365 1825 3285 4745 6205 7665 8760
P, (кВт) 
t, (час) 
    
 
электрическая сеть, работая с неизменной максимальной нагрузкой, имеет 
потери электроэнергии, равные действительным годовым потерям.  
Время максимальных потерь: 
   
2 2
4 4
max max0,124 10 8760 0,124 8318 10 8760 8003( )T ч
           
 
2.12 Расчет токов короткого замыкания в сетях выше 1000 (В) 
Все электрические аппараты и токоведущие части электрических 
установок должны быть выбраны таким образом, чтобы исключалось их 
разрушение при прохождении по ним наибольших возможных токов КЗ, в 
связи с чем возникает необходимость расчёта этих величин. 
При расчете токов КЗ в сетях выше 1000 (В) учитывается индуктивное 
сопротивление элементов сети: электродвигателей, трансформаторов, 
реакторов, воздушных и кабельных линий, токопроводов. Активное 
сопротивление учитывается для воздушных ЛЭП с малым сечением проводов 
и со стальными проводами, а также для кабельных линий большой 
протяженности с малым сечением жил. Целесообразно учитывать и активное 
сопротивление если соотношение между активным и индуктивным 
сопротивлениями не более чем 1 к 3. 
 
Рисунок 10 – Расчетная схема токов короткого замыкания 
По расчетной схеме составляется схема замещения, в которой 
    
 
трансформаторные связи заменяются электрическими, элементы системы 
электроснабжения, связывающие источники электроэнергии с точкой КЗ, 
вводят в схему замещения сопротивлениями, а источники электроэнергии – 
сопротивлениями и эдс, которые приводятся к ступени напряжения, где 
находятся точки КЗ. 
 
Рисунок 11 – Схема замещения для расчета токов короткого 
замыкания 
 
Расчет токов КЗ ведем в относительных единицах. Для этого все 
расчетные данные приводят к базисному напряжению и базисной мощности. 
В качестве базисных величин принимают Uб=Uср – напряжение 
ступени, на которой находится точка КЗ, Uб=11 (кВ); за базисную мощность, 
принимают мощность одного трансформатора питающей подстанции, Sб=6,3 
(МВА), принимаем мощность системы Sс=100 (МВА),  тогда сопротивление 
системы xс= Sб / Sс=6,3/100=0,063 (о.е.). 
Базисные для воздушных и кабельных линий в относительных 





r =r L ;
U
  бб уд 2
б
S
x =x L ;
U
   
где rуд и xуд – удельное активное и индуктивное сопротивление линии на 1 
(км) длинны, (Ом/км); L – длина линии, (км). 
Базисный ток определяется по формуле: 











Определим сопротивления элементов схемы в относительных 




r =0,595 0,1 0,0031( . .)
11
о е   , 1 2
6,3
x =0,341 0,1 0,0018( . .)
11
о е    








где Iк – ток КЗ, (кА); Iб – базисный ток, (кА); ∑Z – суммарное сопротивление 
до точки КЗ, (о.е.). 
Определяем ток КЗ в точке К1: 
2 2 2 2











    
Определяем ударный ток КЗ, для этого находим ударный коэффициент, 
который определяется по кривой для определения ударного коэффициента в 











    тогда kу1=1,02. 
Ударный ток составит: 
1 1 . 12 1,02 2 5,09 7,34( )у у к Кi k I кА        
 
Данные расчетов заносим в таблицу 21. 
 
Таблица 20 – Токи короткого замыкания в сетях выше 1000 (В) 
Расчетная точка К1 К2 К3 К4 К5 К6 
Токи КЗ 
Iк, (кА) 5,09 4,7 4,94 4,7 4,94 4,7 
iу, (кА) 7,34 6,6 7,1 6,6 6,99 6,6 
 
    
 
2.13 Высоковольтное оборудование сети 10 (кВ) 
Выбираем комплектное распределительное устройство наружной 
установки (КРУН) — электроустановка, служащая для приёма и 
распределения электрической энергии. Распределительное устройство 
содержит набор коммутационных аппаратов, сборные и соединительные 
шины, вспомогательные устройства РЗиА и средства учёта и измерения. 
Выбираем КРУН серии К-59 с вакуумными выключателями BB/TEL-
10 с параметрами сведены в таблице 24 и таблице 25. 
 
Таблица 24 – Технические характеристики шкафов КРУН К-59 
Наименование параметра Значение параметра 
Номинальное напряжение (линейное), (кВ) 11 
Наибольшее рабочее напряжение (линейное), (кВ) 12 
Номинальный ток главных цепей ячеек, (А) 630 
Номинальный ток сборных шин, (А) 2000 
Номинальный ток отключения выключателя, (кА) 31,5 
Ток термической стойкости, (кА) 31,5 
Ток электродинамической стойкости, (кА) 81 
Вид изоляции  воздушная  
Наличие изоляции токоведущих частей  с неизолированными шинами  
Вид линейных высоковольтных подсоединений  кабельные, воздушные  
Условия обслуживания  с двусторонним обслуживанием  
Наличие закрытого коридора управления с коридором управления  
Вид управления  местное, дистанционное  
 
 
Таблица 25 – Технические характеристики выключателей BB/TEL-10 





Uуст ≤ Uном, (кВ) Uуст = 10 (кВ) 10 10 
Imax ≤ Iном, (А) Iраб.max = 364 (А) 630 1000 
Iк ≤ Iоткл, (кА) Iп = 5,09 (кА) 12,5 20 
iу ≤ iдин, (кА) iу = 7,34 (кА) 32 51 
 Вк ≤ Iтерм ·tтерм (кА
2·с) Вк = 10,4 (кА) 12,5 20 
Выбираем трансформатор тока аналогично,  данные сводим в таблицу 
26. 
    
 
Таблица 26 – Трансформаторы тока 10 (кВ) 
Расчетные данные 
Каталожные данные  
ТЛМ-10 
Uуст=10 (кВ) Uном = 10 (кВ) Uном = 10 (кВ) 
Imax=364 (А) Iном = 800( А) Iном = 1000( А) 
iу= 5,09 (кА) iдин= 100 (кА) iдин= 100 (кА) 
Вк=10,4 (кА
2·с) 23 (кА2·с) 26 (кА2·с) 
r2 = z2 = 1,2 (Ом) z2 = 1,2 (Ом) z2 = 1,2 (Ом) 
 
Выбор трансформаторов напряжения 
Осуществляем выбор трансформаторов напряжения по следующим 
условиям: 
по напряжению установки: Uуст ≤ Uном; 
по конструкции и схеме соединения обмоток; 
по классу точности; 
по вторичной нагрузке: S2∑ ≤ Sном, 
где Sном – номинальная мощность в выбранном классе точности; S2∑ - 
нагрузка всех измерительных приборов. 
Выбираем тип трансформатора напряжения НТМК-10-71УЗ с 
следующими параметрами: 
НТМК – трансформатор напряжения трехфазный масляный с 
компенсирующей обмоткой для уменьшения угловой погрешности; 
класс точности: 0,5; 
схема соединения обмоток:  
Проверим по вторичной нагрузке по: 
Sном – номинальная мощность в выбранном классе точности, для 
трансформаторов, соединенных по схеме (                ) открытого треугольника 
следует взять удвоенную мощность одного трансформатора; S2∑ - нагрузка 
всех измерительных приборов и реле, присоединенных к трансформатору 
напряжения. 
22
2 прибприб QPS   
-0   
-0 
    
 

























































Э-335 2 1 1 0 1 2 - 

















































И-673 3 (Вт) 2 0,38 0,93 3 18 43,5 
Итого  60 116 
 
Вторичная нагрузка трансформатора напряжения первой секции: 
2 2 2 2
2 30 58 65 (ВА)приб прибS P Q       
Трансформаторы, соединенные по схеме открытого треугольника 
имеют мощность: 2·75=150, (ВА). 
Sном > S2∑, поэтому оставляем трансформатор НТМК-10-71УЗ общей 
мощностью 2·75=150, (ВА). 
Полная мощность всех установленных на первой секции 
трансформаторов напряжения: 150 (ВА). 
Таким образом, трансформаторы напряжения будут работать в 
выбранном классе точности 0,5. 
Выбор трансформаторов напряжения на второй секции шин 
производится аналогично. 
 
    
 
2.14 Определение суммарных приведенных затрат  
Сооружение линий электропередачи 10 (кВ) 
При определении капитальных затрат рассчитываются капитальные 
затраты и эксплуатационные расходы: 
лэп н.лэп лэп н.об об ам обсл потЗ =Е К +Е К +С +С +С ,   
где Клэп - капитальные затраты на сооружение ЛЭП, (руб); Коб -  капитальные 
затраты на сооружение схемы, (руб); Сам - стоимость амортизационных 
отчислений, (руб); Собсл - отчисление на обслуживание, (руб); Спот - 
стоимость годовых потерь электроэнергии в линии, (руб); Ен.лэп=0,05 – 
нормативный коэффициент эффективности капиталовложений для линии 
электропередачи; Ен.об=0,05 – нормативный коэффициент эффективности 
капиталовложений для оборудование схемы. 
Капитальные затраты на сооружение схем указываются в целом с 
учетом затрат на выключатели, разъединители, отделители 
короткозамыкатели, трансформаторы тока и напряжения, разрядники, 
аппаратуру управления, сигнализации, релейной защиты и автоматики, а так-
же строительные конструкции, фундаменты и соответствующие строительно-
монтажные работы.  
При расчетах рационально учитывать повышающий зональный 
коэффициент на базисную стоимость электроэнергетических объектов. Для 
Урала данный коэффициент γ=1,5. 
Произведем расчет суммарных приведенных затрат на сооружение 
линий электропередачи на примере кабелей ВВГ (3*16) длинной 0,14 (км). 
Капитальные затраты сооружения линии электропередачи: 
лэпК =A γ 190 0,14 1,5=39,9 (тыс.руб.)лэпL     , 
где А – стоимость сооружения одного километра ЛЭП, (тыс.руб.); Lлэп – 
длинна ЛЭП, (км). 
Капитальные затраты сооружения схемы: 
обК =В γ=111,6 1 1,5=167,4 (тыс.руб.),n     
    
 
где В – стоимость вакуумного выключателя, (тыс.руб.); n - количество 
вакуумных выключателей. 
Стоимость годовых потерь электроэнергии в линии 
max 23,1 8003 0,8 147895 (руб/год),пот i эС P C        
где ∆Сэ - стоимость одного кВт·час электроэнергии, (руб/кВт·ч); ∑∆Pi - 
суммарные потери мощности в линиях при номинальной загрузке, (кВт). 
Стоимость амортизационных отчислений 
. . ,ам ам лэп лэп ам об обС Е К Е К     
0,05 39,9 0,05 167,4 10,37 (тыс.руб/год),амС       
где Еам.лэп, Еам.об - нормы ежегодных отчислений на амортизацию ЛЭП и 
оборудование схемы. 
Отчисление на обслуживание ЛЭП: 
. . ,обсл обсл лэп лэп обсл об обС Е К Е К     
0,01 39,9 0,02 167,4 3,7 (тыс.руб/год)обслС       
где Еобсл.лэп, Еобсл.об - нормы ежегодных отчислений на обслуживание ЛЭП и 
оборудование схемы. 
Суммарные приведённые затраты 
лэп н.лэп лэп н.об об ам обсл потЗ =Е К +Е К +С +С +С ,   
лэпЗ =0,05 39,9 0,05 167,4 10,37 3,7 147,9 168,6 (тыс.руб/год)        
Так же произведем расчет затрат для остальных линий 
электропередач. 
Установка силового оборудования 
Суммарные приведенные затраты на установку силового 
оборудования определяются из выражения: об н.об тр ам обсл потЗ =Е К +С +С +С  
где Ктр - капитальные затраты на установку трансформатора, (руб); Сам - 
стоимость амортизационных отчислений, (руб); Собсл - отчисление на 
обслуживание трансформаторов, (руб); Спот - стоимость годовых потерь 
    
 
электроэнергии в трансформаторах, (руб); Ен.об=0,05 – нормативный 
коэффициент эффективности капиталовложений для оборудование схемы. 
Произведем расчет на примере КТПН 630 (кВА): 
Капитальные затраты на установку трансформаторов: 
 трК =К γ 630 1 1,5=945 тыс.рубтрn     , 
где К – капитальные затраты на установку КРУН, (тыс.руб.); 
Стоимость годовых потерь электроэнергии в трансформаторах 
 2 max ,ПОТ тр хх вкл кз эС n P Т P C          
   21 1 8760 0,88 7,3 8003 0,8 43,2 тыс.руб/годПОТС          
где,  β – коэффициент загрузки трансформатора; Твкл – число часов работы 
трансформатора в течении года, (ч); τmax – время максимальных потерь, (ч). 
Стоимость амортизационных отчислений 
0,05 945 47,25 (тыс.руб/год)ам ам трС Е К      
где, Еам – нормы ежегодных отчислений на амортизацию. 
Отчисление на обслуживание трансформаторов 
0,04 945=37,8 (тыс.руб/год)обсл обсл трС Е К     
где, Еобсл – нормы ежегодных отчислений на обслуживание трансформаторов. 
Суммарные приведённые затраты 
об н.об тр ам обсл потЗ =Е К +С +С +С 0,05 945 47,25 37,8 43,2 175,5 (тыс.руб/год)        









    
 














975 0 48,75 39 136,5 
КТПН 1000 
1500 118,873 75 60 328,873 
КТПН 630 
1890 31,5395 94,5 75,6 296,14 
КТПН 2×630 
945 24,1811 47,25 37,8 156,481 





40,9907 13,17 2,634 69,9647 
Итого: 
7633,5 
 343,68 381,675 235,635 1305,535 
 
2.15 Зависимость мощности потерь и потери напряжения от 
удаленности КТП от центра нагрузок 
Для оценки величины потерь мощности и напряжения произведем 
расчет этих величин. Расчет мощности потерь в кабельных линиях 
производится по следующим формулам: 
2 33 10 ,( );л р лP I R кВт
     2 33 10 ,( );л р лQ I X кВАр
    
2 2 , ( );л л лS P Q кВА     
где Iр - расчетный ток в линии, (А); Rл, Xл - активное и реактивное 
сопротивления в линии, (Ом); ∆Р – мощность активных потерь в линии, (кВт); 
∆Q – мощность реактивных потерь в линии, (кВАр); ∆S – полная мощность 
потерь в линии, (кВА). 
0 ,  ( );лR r L Ом   0 , ( );лX x L Ом   
где r0, x0 - удельные активное и реактивное сопротивления в линии, (Ом/км); 
L - длинна линии, (км). 
Для оценки величины потерь напряжения в кабельных линиях 
произведем расчет по формуле: 





P r L+Q x L
U = , (%);
10 U
   

 
где r0, x0 - удельные активное и реактивное сопротивления в линии, (Ом/км); 
L - длинна линии, (км); Uн – номинальное напряжение линии, (кВ); Р – 
активная мощность передаваемая через линию, (кВт); Q – реактивная 
мощность передаваемая через линию, (кВАр). 
КТП-2 расположен вблизи центра нагрузок, значения мощности 
потерь и потерь напряжения рассчитаны в пункте 2.8, сводим данные для 
КТП-2 в таблицу 29. 
Для анализа и установления зависимости потерь от расположения 
КТП-2, перенесем ее на место установки КРУН-10 (кВ) и рассчитаем 
мощность потерь и потери напряжения для данного расположения КТП-2 и 
сравним полученные результаты. Данные расчетов сводим в таблицу 29. 
Составляем принципиальную схему электроснабжения 
электроприемников от КТП-2. 
  
Рисунок 12 - Схема электроснабжения электроприемников КТП-2 
    
 
Таблица 29 – Потери мощности и напряжения в кабельных линиях 
№ 
линии 
Назначение линии Iр, ( А) 

















КТП-2 вблизи ЦЭН 
КЛ-4 Транспортный цех, склад 124 ВВГ 2(4*25) 81,76 50,4 0,06 0,54 0,095 1,5 0,3 1,5 0,5 
КЛ-5 Столовая, склад 176 ВВГ (4*2,5) 115,58 55,2 0,04 0,39 0,09 1,4 0,3 1,5 0,3 
КЛ-6 ПРЦЭО 545 ВВГ 2(4*185) 358,8 224,5 0,01 0,28 0,086 2,5 0,8 2,6 0,2 
КТП-2 на месте КРУН-10 (кВ) 
КЛ-4 Транспортный цех, склад 124 ВВГ 2(4*25) 81,76 50,4 0,19 0,54 0,095 4,7 0,8 4,8 1,5 
КЛ-5 Столовая, склад 176 ВВГ (4*2,5) 115,58 55,2 0,11 0,39 0,09 4,0 0,9 4,1 0,9 
КЛ-6 ПРЦЭО 545 ВВГ 2(4*185) 358,8 224,5 0,15 0,28 0,086 37,4 11,5 39,2 2,8 
    
 
Средняя мощность потерь для расположения КТП-2 вблизи центра 
электрических нагрузок будет равна: 
Sср=1,9 (кВА) 
Средняя мощность потерь для расположения КТП-2 на месте КРУН-10 
(кВ) будет равна: 
Sср=16 (кВА) 
Средние потери напряжения для расположения КТП-2 вблизи центра 
электрических нагрузок будут равны: 
Uср=0,3 (%) 
Средние потери напряжения для расположения КТП-2 на месте КРУН-
10 (кВ) будут равны: 
Uср=1,7 (%) 
Из полученных значений видно, что передача электроэнергии к центру 
электрических нагрузок  на высоком напряжении выгодна практически в 8 раз, 
что существенно влияет на качество электроснабжения и стоимость годовых 
потерь в линиях. В данной работе все КТП были расположены максимально 
близко к электроприемникам, чтобы уменьшить потери напряжения и 
мощность потерь в линиях. 
 
2.16 Выводы по второму разделу 
В данном разделе был определен центр электрических нагрузок, выбран 
тип и количество трансформаторов, и распределительная сеть по территории 
базы производственного обслуживания. 
Судя по расчетам, сделанным для нормального и аварийного режима, 
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 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКИ ПРЦЭО 
3.1 Распределение приёмников по пунктам питания 
 
Распределение электроприемников по пунктам питания осуществляется путём 
подключения группы электроприёмников к соответствующему 
распределительному пункту ПР.  
Распределительные пункты устанавливаются по возможности в центре 
электрических нагрузок, подключенных к нему, чтобы расстояния до 
электроприемников было минимально. Это позволит избежать большой 
протяженности кабельных линий, и сократить потери в них. 
Как правило распределительные пункты рассчитаны на число групп не более 
пяти, восьми или двенадцати штук. Рекомендуется оставлять в резерв одну-две 
группы, чтобы в случае установки нового оборудования не было  проблем  с  его  
подключением. 
Питание отдельных электроприемников и распределительных пунктов 
осуществляем по радиальным линиям, проложенным открыто на лотках по 
стенам. Принятая схема обеспечивает требуемую степень надежности питания 
приемников и требуемую по технологическим условиям гибкость и 
универсальность сети в отношении присоединения новых приемников и 
перемещения приемников по площади цеха.  
В качестве РП принимаем распределительные пункты марки ПР11-3077 с 
номинальным током 250 ампер и более. Данный РП рассчитан на количество 
отходящих линий до двенадцати штук. 
На рисунке 3.1 изображен план цеха с расположением ПР и питаемых   от   них   
электроприемников.   
Для правильного выбора сечений линий, коммутационных и защитных
 аппаратов произведем расчет электрических нагрузок рассматриваемого
 цеха. Для этого воспользуемся методом коэффициента спроса и 
коэффициента максимума. 
Суть метода заключается в том, что расчетная нагрузка находится по 
коэффициенту максимума и эффективному числу электроприемников. Для этого 
все электроприемники разбиваются на две группы с одинаковыми режимами 
работы: 
            − «А» электроприемники с переменным графиком нагрузки (K и < 0,6);  
            − «Б» электроприемники с практически постоянным графиком нагрузки 
        (K и ≥ 0,6; K з ≥ 0,9; K в = 1). 
  
Распределение электроприемников по РП и  расчет электрических нагрузок  
по  пунктам  питания  сведем  в  таблицу 3.1  
  
Рисунок 3.1 – Схема расположения распределительных пунктов в здании  ПРЦЭО 
 
   Таблица 3.1 – Определение расчетных нагрузок ПРЦЭО по пунктам питания 














P ном, кВт ΣP ном , 
кВт 
     
1 2 3  4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
           Шкаф распределительный ПР-1             
           Электроприемники группы "А" К и < 0,6            
1 Точильный станок 1 4,2  ÷ 4,2 4,2  0,14 0,50 1,73 0,6 1,0    
2 Стенды 4 12,0  ÷ 16,0 56,0  0,40 0,65 1,17 22,4 26,2    
3 Таль ПВ = 40% 1 9,5  ÷ 9,5 9,5  0,10 0,50 1,73 0,9 1,6    
Итого по группе "А" 6 4,2  ÷ 16,0 69,7 >3 0,34 0,64 1,21 23,9 28,9 5 1,93 46,1 31,7 56,0   
           Электроприемники группы "Б" К и ≥ 0,6            
4 ТЭН, шкаф сушильный 2 15,0  ÷ 25,0 40,0  0,80 0,95 0,33 32,0 10,5    
5 Вентиляция 1 16,0  ÷ 16,0 16,0  0,65 0,80 0,75 10,4 7,8    
Итого по группе "Б" 3 15,0  ÷ 25,0 56,0  0,76 0,92 0,43 42,4 18,3  1 42,4 18,3 46,2   
Итого по ПР-1 9 4,2  ÷ 25,0 125,7  0,53 0,81 0,71 66,3 47,2  88,5 50,1 101,7 154,5 405,5 
           Шкаф распределительный ПР-2            
           Электроприемники группы "А" К и < 0,6            
1 Задвижка 4 4,1  ÷ 4,5 17,2  0,15 0,60 1,33 2,6 3,4    
Итого по группе "А" 4 4,1  ÷ 4,5 17,2 <3 0,15 0,60 1,33 2,6 3,4 4 2,79 7,2 3,8 8,1   










































































































































































 2 Вентиляция 2 16,0  ÷ 16,0 32,0  0,65 0,80 0,75 20,8 15,6    
3 ТЭН 1 15,0  ÷ 15,0 15,0  0,80 0,95 0,33 12,0 3,9    
4 Насос  4 14,0  ÷ 20,0 68,0  0,70 0,80 0,75 47,6 35,7    
Итого по группе "Б" 7 14,0  ÷ 20,0 115,0  0,70 0,82 0,69 80,4 55,2  1 80,4 55,2 97,6   
Итого по ПР-2 11 4,1  ÷ 20,0 132,2  0,63 0,82 0,71 83,0 58,7  87,6 59,0 105,6 160,5 377,3 
           Шкаф распределительный ПР-3                  
           Электроприемники группы "А" К и < 0,6                  
1 Таль ПВ = 40% 1 9,5  ÷ 9,5 9,5  0,10 0,50 1,73 0,9 1,6        
2 Станки разные 5 4,2  ÷ 12,4 41,0  0,14 0,50 1,73 5,7 9,9        
3 Пресс гидравлический 2 15,3  ÷ 15,3 30,6  0,30 0,65 1,17 9,2 10,7        
Итого по группе "А" 8 4,2  ÷ 15,3 81,1 >3 0,20 0,58 1,41 15,9 22,3 7 2,15 34,1 24,5 42,0   
           Электроприемники группы "Б" К и ≥ 0,6                  
4 Вентиляция 1 16,0  ÷ 16,0 16,0  0,65 0,80 0,75 10,4 7,8        
5 Ванна, шкаф 2 20,0  ÷ 22,0 42,0  0,80 0,95 0,33 33,6 11,0        
Итого по группе "Б" 3 16,0  ÷ 22,0 58,0  0,76 0,92 0,43 44,0 18,8  1 44,0 18,8 47,9   
Итого по ПР-3 11 4,2  ÷ 22,0 139,1  0,43 0,82 0,69 59,9 41,2   78,1 43,4 89,4 135,8 386,7 
           Шкаф распределительный ПР-4                  
           Электроприемники группы "А" К и < 0,6                  
1 Таль ПВ = 40% 1 9,5  ÷ 9,5 9,5  0,10 0,50 1,73 0,9 1,6        
2 Сварочное оборудование 6 14,0  ÷ 16,4 93,8  0,35 0,60 1,33 32,8 43,8        
3 Точильный станок 2 4,0  ÷ 4,0 8,0  0,14 0,50 1,73 1,1 1,9        
Итого по группе "А" 9 4,0  ÷ 16,4 111,3 >3 0,31 0,59 1,36 34,9 47,3 8 1,78 62,3 52,1 81,2   
           Электроприемники группы "Б" К и ≥ 0,6                  
4 Вентиляция 2 16,0  ÷ 16,0 32,0  0,65 0,80 0,75 20,8 15,6        
Итого по группе "Б" 2 16,0  ÷ 16,0 32,0  0,65 0,80 0,75 20,8 15,6  1 20,8 15,6 26,0   
Итого по ПР-4 11 4,0  ÷ 16,4 143,3  0,39 0,66 1,13 55,7 62,9   83,1 67,7 107,1 162,8 413,7 
           Шкаф распределительный ПР-5                  
           Электроприемники группы "А" К и < 0,6                  
1 Станки разные 8 5,0  ÷ 23,0 117,9  0,14 0,50 1,73 16,5 28,6        
 2 Таль ПВ = 40% 1 9,5  ÷ 9,5 9,5  0,10 0,50 1,73 0,9 1,6        
Итого по группе "А" 9 5,0  ÷ 23,0 127,4 >3 0,14 0,50 1,73 17,5 30,2 7 2,42 42,3 33,3 53,8   
           Электроприемники группы "Б" К и ≥ 0,6                  
3 Вентиляция 1 16,0  ÷ 16,0 16,0  0,65 0,80 0,75 10,4 7,8        
Итого по группе "Б" 1 16,0  ÷ 16,0 16,0  0,65 0,80 0,75 10,4 7,8  1 10,4 7,8 13,0   
Итого по ПР-5 10 5,0  ÷ 23,0 143,4  0,19 0,59 1,37 27,9 38,0   52,7 41,1 66,8 101,5 483,1 
Итого силовая нагрузка 52 4,0  ÷ 25,0 683,6  0,43 0,76 0,85 292,7 248,0   390,0 261,2 470,6   
Электрическое освещение     64,6  Ксо = 0,95  61,4    61,4     
Итого по цеху 52 4,0  ÷ 25,0 748,3  0,47 0,82 0,70 354,1 248,0   451,4 261,2 521,5 792,4 1174,0 
8 
Паспортные мощности электроприемников с повторнократковременным 
режимом работы (ПКР) приводятся к ПВ = 100%, то есть к номинальной  
установленной  мощности.             
 Таль ПВ = 40% 
 Pном=P ∙     ПВ=  кВт. 
            Сварочный агрегат ПВ = 40% 
 Pном=P ∙       ПВ=  кВт. 
            Сварочная машина ПВ = 60% 
 Pном=P ∙     ПВ=  кВт. 
Для каждой группы определяется суммарная номинальная мощность (на 
примере группы «А» ПР1) 
 Pном∑=∑ Pномini=0 =4,2+ 56,0+9,5  =  69,7 кВт 
 
Коэффициент использования К и , cosφ , tgφ для каждого электроприемника 
или группы электроприемников  определяется по справочным  данным  
[1,  стр.  19,  табл. 1.7]. 
Средняя активная и реактивная нагрузки за наиболее загруженную смену для  
электроприемников (на примере станков) 
 
Pсм= Ku ∙ Pном.∑=0,14∙4,2=0,6 кВт 
Qсм = Pсм ∙ tgφ=0,6 ∙1,73=1,0 КВар 
 
где P ном – суммарная номинальная активная мощность электроприемников;     K 
и  –  коэффициент использования активной мощности;     tgφ – принимается по 
соответствующему значению коэффициента мощности. 
Для каждой группы ЭП подводится итог по среднесменной активной и 
реактивной нагрузке для всей группы  (на примере группы «А») 
 
                   Рсма=∑ Pномini=0 =0.6+22,4+0.9=23,9 кВт 
                  Qсма = ∑ Qномini=0 =1,0+26,2+1.6=28,9 КВар 
 
            Диапазон величины модуля силовой сборки 
 








































 =5,4       принимаем nэ =5 
            Коэффициент максимума активной мощности [2, стр. 28, табл. 2.1] 
Км=1,93 
            Коэффициент максимума реактивной мощности 
                                                                           К′м=1,1 














            1,1 ∙ 28,9 =31,7 кВАр 
 
Для электроприемников группы «Б» с практически
 постоянным графиком нагрузки расчетная активная и реактивная 




"Б" = 42,4                    Qр
"Б" = Qсм
"Б" = 18,3 
 




   Qм=Qм"A"+Qм"Б" =31,7+18,3=50,1 
             Sм=√Рм2 + Qм2=√88,52 + 50,12 =101,7 
 










где U ном − номинальное напряжение электроприемников, В. 
 
Номинальная нагрузка осветительных приемников цеха определяется 
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по  удельной  плотности  осветительной  нагрузки  и  площади  цеха 
 Рн.о.=Руд.о.·Fц=0,015·4309=64,6кВт 
где F ц =4309 м 2
 − площадь цеха; 
       Pуд.о =0,015 кВт/м 2 − удельная плотность осветительной нагрузки [1, стр. 
22, табл. 1.11]. 
            Расчетная нагрузка осветительных приемников цеха  
Рр.о.=Кс.о.·Рн.о.=0,95·64,6=61,4кВт 
где K со = 0,95 − коэффициент спроса для производственных зданий, состоящих 
из отдельных крупных пролетов [1, стр. 22, табл.1.10]. 
            Определение расчётной нагрузки цеха с учетом освещения 
  
SM = √(PM + PPасч.о)² + QM² = √(390,0 + 61,4)² + 261,2² = 521,5 (кВА) 







= 792,4 А 
 
где U ном − номинальное напряжение электроприемников, В. 
            Определение пикового тока цеха 






√3 ∙ Uном ∙ cosφ ∙ η
=
23,0
√3 ∙ 0,38 ∙ 0,50 ∙ 0,89
= 78,5 А 
где P ном 
 − номинальная активная мощность электроприемника, кВт; 
η  − КПД электроприемника. 





 − кратность пускового тока. 





 − коэффициент использования самого мощного электроприемника. 
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3.2 Выбор защитных аппаратов и сечений линий, питающих  
распределительные пункты и электроприемники 
В качестве аппаратов защиты принимаем автоматические выключатели серии 
ВА с электромагнитным расцепителем для защиты линии от токов КЗ и 
тепловым для защиты от перегрузки. Эти автоматы просты в эксплуатации, 
малогабаритны, достаточно надежны и имеют достаточно много уставок для 
обеспечения требуемой селективности. 
            Условия выбора выключателей [4, стр. 48, табл. 5.1]: 
1. По нагреву расчетным током нагрузки: I ном.ав ≥ I ном.расц ≥ I дл; 
2. По условию перегрузки пусковым током: 
     I кз ≥1,5 · I пуск  – для одного ЭП; 
     I кз ≥ 1,25 · I пик  – для группы ЭП; 
     I кз ≥ K·I ном.расц – для группы ЭП (K = I кз/I ном.расц), 
где   I дл = I ном – для одного ЭП;         I дл = I р  –  для 
группы ЭП; 
        I ном.ав – номинальный ток автомата; 
        I ном.расц  – номинальный ток расцепителя;         
I р  –  расчетный ток группы ЭП; 
        K – кратность отсечки; 
        I пик = I max.пуск + (I р – I max.ном · K и) – пиковый ток; 
        I max.пуск –  пусковой ток двигателя (или трансформатора) наибольшей 
мощности в данной группе ЭП; 
        I max.ном – номинальный ток  двигателя (или трансформатора) наибольшей 
мощности в данной группе ЭП; 
        I кз – номинальный ток срабатывания уставки в зоне КЗ. 
Выбор сечений питающей линий производится по длительно допустимой 
токовой нагрузке из условия нагрева. Линии, питающие распределительные 
пункты, проверяются по допустимой потере напряжения. Сечения кабелей 
согласовываются с действием аппаратов защиты.  
Для питания распределительных пунктов и отдельных 
электроприемников принимаем кабель марки ВВГнг с прокладкой на лотках по 
стенам. Питание осуществляем по радиальным линиям. 
Кабель ВВГнг-LS – это кабель с медными жилами с внутренней и внешней 
изоляцией из поливинилхлоридного пластика (ПВХ), без дополнительного 
защитного покрова, негорючий. после категории через дефис стоит обозначение 
LS, указывающее на низкое дымогазовыделение  Кабель данной марки не 
распространяет горения при одиночной прокладке и предназначен для 
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прокладки в сухих и влажных производственных помещениях (не 
рекомендуется для прокладки в траншеях).  
            Условие выбора проводников [4, стр. 53]: 
1. По нагреву расчетным током нагрузки:  I доп ≥ I м / k прокл; 
2. Согласование с аппаратом защиты:   I доп ≥ k з ∙ I з / k прокл; 
3. По допустимой потере напряжения:  ΔU р% = ΔU 0 ∙ I м ∙ l, 
где k прокл  (для нормальных условий) – поправочный коэффициент на условие 
прокладки; k з – кратность защиты (отношение длительно допустимого тока для 
кабеля к номинальному току или току срабатывания защитного
 аппарата при перегрузке или КЗ) [4, стр. 54, табл. 5.2]; 
 I з – номинальный ток или ток уставки срабатывания защитного 
аппарата  [4, стр. 54, табл. 5.2]; 
       ΔU 0  – потеря напряжения в трехфазных сетях 380 В [3, стр. 
91];        I м –   расчетный  ток линии;        l  –   длина 
рассматриваемой линии.             
 Примеры выбора аппаратуры и кабелей.             
 а) Выбор отходящего выключателя ТП             
 Расчетная мощность нагрузки подстанции 
 Sм.ПС=521,5 кВА. 









По стандартному ряду номиналов мощностей трансформаторов можно выбрать 
два варианта 630 кВА и 1000 кВА. Рассчитаем  фактический коэффициент 
загрузки при работе на трансформаторах разных мощностей. Для 





















Примем трансформатор мощностью 630 кВА, так как трансформатор 
мощностью 1000 кВА будет работать со значительной недогрузкой.             



















            Пиковый ток подстанции 
Iпик.ПС = Iпуск
max + (Iм.ПС − Ки.max ∙ Iном
max) = 392,6 + (792,4 − 0,14 ∙ 78,5)
= 1174,0 А 
 
            Намечаем к установке автомат марки ВА83 − 41с параметрами 
Iном.ав = 1000 А,           Iном.расц = 1000 А    [3, стр. 87, табл.  П.2.3]. 
        – проверка намеченного автомата по нагреву расчетным током 
 Iном.расц =  1000 А > Iном.тр =   957,2 А. 
        – проверка намеченного автомата по условию перегрузки пиковым током 
 Iкз =  1,25 ∙ Iпик.ПС   = 1,25 ∙ 1174,0 = 1467,5 А. 








= 1,5  принимаем К = 2,0 
 
            Номинальный ток срабатывания уставки в зоне КЗ 
Iкз = К ∙ Iрасц = 2,0 ∙ 1000 = 2000,0 А ˃ Iкз = 1467,5 А 
 
      Принятый автомат проходит по результатам проверок. 
            б) Участок ТП – ПР1 
            Расчетный и пиковый ток нагрузки ПР1 
 Iм= 154,5 А,          Iпик=  405,5 А. 
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            Намечаем к установке автомат марки: ВА57 − 35 с параметрами 
    I ном.ав = 250 А,      I ном.расц = 160 А    [3, стр. 87, табл.  П.2.3].            
  – проверка намеченного автомата по нагреву расчетным током 
Iном.расц = 160 А > Iм = 154,5 А. 
        – проверка намеченного автомата по условию перегрузки пиковым током 
Iкз = 1.25 ∙ Iпик = 1,25 ∙ 405,5 = 506,8 А  







= 3,2        принимаем К = 4,0 
            Номинальный ток срабатывания уставки в зоне КЗ 
Iкз = К ∙ Iном.расц = 4,0 ∙ 160 = 640,0 А ˃ Iкз = 506,8 А 
 
            Принятый автомат проходит по результатам проверок. 
            Намечаем  выбор  кабеля  марки  ВВГнг-LS – 1(4 × 70) I доп = 180 А  
[1, стр. 66-68, табл. 3.6-3.9].                                                                             
проверка намеченного кабеля по нагреву расчетным током 
Iдоп = 180 А >  Iм = 154,4 А 
         – согласование с действием аппарата защиты 
 






= 160,0 А 
 
где  I з  –  ток уставки срабатывания защитного аппарата, А; 
 k прокл – поправочный коэффициент на условие прокладки (для 
нормальных условий принимается равным 1); k з – кратность защиты 
(отношение длительно допустимого тока для кабеля к номинальному току или 
току срабатывания защитного аппарата при перегрузке или КЗ). 
        – проверка по допустимой потере напряжения 
 
△ Up% = △ Uo ∙ IM ∙ l = 0,115 ∙ 154,5 ∙ 0,015 = 0,27 % < 5 % 
 где   l  –   длина рассматриваемой линии, км. 
       5%  –   допустимое значение потерь напряжения. 
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ΔU 0 – потеря напряжения в трехфазных сетях 380 В [3, стр. 91, табл.  П.2.11],  % 
/ (А∙км); 
            Принятый кабель проходит по результатам проверок. 
            в) Участок ПР1 – Таль 
            Номинальный и пусковой ток нагрузки 
Iном = 51,2 А,                  Iпуск = 256,1 А. 
            Намечаем к установке автомат марки: ВА57 − 35 с параметрами 
I ном.ав = 250 А, I ном.расц = 63 А    [3, стр. 87, табл.  П.2.3].        
  – проверка намеченного автомата по нагреву номинальным током 
Iном.расц = 63 А >  Iном =  51,2 А. 
        – проверка намеченного автомата по условию перегрузки пусковым током 
Iкз = 1,5 ∙ пуск = 1,5 ∙ 256,1 = 384,1 А. 








= 6,1 принимаем К = 8,0 
 
            Номинальный ток срабатывания уставки в зоне КЗ 
Iкз = К ∙ Iном.расц = 8,0 ∙ 63 = 504,0 А >  Iкз = 384,1 А 
            Принятый автомат проходит по результатам проверок. 
            Намечаем  выбор  кабеля  марки  ВВГнг-LS – 1(4 × 16)I доп = 75 А  
[1, стр. 66-68, табл. 3.6-3.9].         – проверка намеченного кабеля по нагреву 
расчетным током 
Iдоп = 75 А >  Iном = 51,2 А  
         – согласование с действием аппарата защиты 
 






= 63,0 А 
 
 где I з  –  ток уставки срабатывания защитного аппарата, А; 
 k прокл – поправочный коэффициент на условие прокладки (для 
нормальных условий принимается равным 1); k з – кратность защиты 
(отношение длительно допустимого тока для кабеля к номинальному току или 
току срабатывания защитного аппарата при перегрузке или КЗ). 
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            Принятый кабель проходит по результатам проверок. 
            г) Участок ПР1 – ТЭН 
            Номинальный и пусковой ток нагрузки 
 Iном = 24,0 А,                  
            Намечаем к установке автомат марки: ВА57 − 35 с параметрами 
            I ном.ав = 250 А, I ном.расц = 25 А    [3, стр. 87, табл.  П.2.3].         
 – проверка намеченного автомата по нагреву номинальным током 
Iном.расц = 25 А >  Iном = 24,0 А 
Так как у данного электроприемника нет пускового тока, то проверку по 
условию перегрузки пусковым током делать не надо. Принятый автомат 
проходит  по  результатам проверок. 
            Намечаем  выбор  кабеля  марки  ВВГнг-LS – 1(4 × 4) I доп = 35 А  
[1, стр. 66-68, табл. 3.6-3.9].               
          – проверка намеченного кабеля по нагреву расчетным током 
Iдоп = 35 А >  Iном = 24 А 
         – согласование с действием аппарата защиты 
 






= 25,0 А 
  
где  I з  –  ток уставки срабатывания защитного аппарата, А; 
 k прокл – поправочный коэффициент на условие прокладки (для 
нормальных условий принимается равным 1); k з – кратность защиты 
(отношение длительно допустимого тока для кабеля к номинальному току или 
току срабатывания защитного аппарата при перегрузке или КЗ). 
            Принятый кабель проходит по результатам проверок. 
Так как расчет по выбору аппаратов защиты и кабельных линий для всех
 распределительных пунктов и электроприемников
 аналогичен, то остальные расчеты сведем в таблицу 3.2 (для 
распределительных пунктов) и таблицу 3.3 (для отдельных электроприемников). 
            Таблица 3.2 – Выбор марки и сечений проводников питающей сети, аппаратов защиты 
№ 
п/п 











L cosφ ∆U 0 ∆U р 
I кз 








А − А А А − А А км − % % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 
Отходящий 




ВА83 − 41 
 
− − − − − − − − 




ВА57 − 35 1 160 180 
ВВГ нг- 
1(4 х 70) 0,015 0,81 0,115 0,27 




ВА57 − 35 1 200 220 
ВВГ нг- 
1(4 х 95) 0,061 0,82 0,093 0,92 




ВА57 − 35 1 165 180 
ВВГ нг- 
1(4 х 70) 0,040 0,82 0,115 0,62 




ВА57 − 35 1 200 220 
ВВГ нг- 
1(4 х 95) 0,075 0,66 0,088 1,08 
6 ТП - ПР5 
483,1 




ВА57 − 35 1 125 145 
ВВГ нг- 
1(4 х 50) 0,119 0,59 0,132 1,59 
            
  Таблица 3.3 – Выбор распределительных пунктов, автоматов и кабелей 
№ п/п Приемник 












кВт А А − А А А А − А А 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
       ПР – 1       
1 Точильный станок 4,2 14,3 71,7 8,0 128,0 107,5 250 16,0 ВА57 − 35 1,0 16,0 25 ВВГнг – 4 х 2,5 
ПР11-3077        
Iном = 250А 
2 ТЭН 15,0 24,0 – – – – 250 25,0 ВА57 − 35 1,0 25,0 35 ВВГнг - 4 х 4 
3 Испытательный стенд 12,0 31,5 157,6 6,0 240,0 236,4 250 40,0 ВА57 − 35 1,0 40,0 42 ВВГнг - 4 х 6 
4 Балансировочный стенд 16,0 42,0 210,1 8,0 400,0 315,2 250 50,0 ВА57 − 35 1,0 50,0 55 ВВГнг - 4 х 10 
5 Сушильный шкаф 25,0 40,0 – – – – 250 50,0 ВА57 − 35 1,0 50,0 55 ВВГнг - 4 х 10 
6 Таль ПВ = 40% 15,0 51,2 256,1 8,0 504,0 384,1 250 63,0 ВА57 − 35 1,0 63,0 75 ВВГнг - 4 х 16 
7 Вентиляция 16,0 34,1 239,0 10,0 400,0 358,5 250 40,0 ВА57 − 35 1,0 40,0 42 ВВГнг - 4 х 6 
       ПР – 2       
1 Вентиляция 16,0 34,1 239,0 10,0 400,0 358,5 250 40,0 ВА57 − 35 1,0 40,0 42 ВВГнг - 4 х 6 
ПР11-3077        
Iном = 250А 
2 ТЭН 15,0 24,0 – – – – 250 25,0 ВА57 − 35 1,0 25,0 35 ВВГнг - 4 х 4 
3 Задвижка 4,1 11,7 58,3 6,0 96,0 87,5 250 16,0 ВА57 − 35 1,0 16,0 25 ВВГнг - 4 х 2,5 
4 Насос  20,0 42,7 213,4 8,0 400,0 320,1 250 50,0 ВА57 − 35 1,0 50,0 55 ВВГнг - 4 х 10 
5 Насос  14,0 29,9 149,4 8,0 252,0 224,1 250 31,5 ВА57 − 35 1,0 31,5 35 ВВГнг - 4 х 4 
6 Задвижка 4,5 12,8 64,0 8,0 128,0 96,0 250 16,0 ВА57 − 35 1,0 16,0 25 ВВГнг - 4 х 2,5 
      ПР – 3       
1 Вентиляция 16,0 34,1 239,0 10,0 400,0 358,5 250 40,0 ВА57 − 35 1,0 40,0 42 ВВГнг - 4 х 6 ПР11-3077        
Iном = 250А 
 
2 Точильный станок 4,2 14,3 71,7 8,0 128,0 107,5 250 16,0 ВА57 − 35 1,0 16,0 25 ВВГнг - 4 х 2,5 
3 Обмоточный станок 6,0 20,5 102,4 8,0 200,0 153,6 250 25,0 ВА57 − 35 1,0 25,0 35 ВВГнг - 4 х 4 
 4 Балансировочный станок 12,4 42,3 211,7 8,0 400,0 317,5 250 50,0 ВА57 − 35 1,0 50,0 55 ВВГнг - 4 х 10  
5 Пресс гидравлический 15,3 40,2 200,9 8,0 400,0 301,4 250 50,0 ВА57 − 35 1,0 50,0 55 ВВГнг - 4 х 10 
6 Маслянная ванна 22,0 35,2 – – – – 250 40,0 ВА57 − 35 1,0 40,0 42 ВВГнг - 4 х 6 
7 Сушильный шкаф 20,0 32,0 – – – – 250 40,0 ВА57 − 35 1,0 40,0 42 ВВГнг - 4 х 6 
8 Таль ПВ = 40% 15,0 51,2 256,1 8,0 504,0 384,1 250 63,0 ВА57 − 35 1,0 63,0 75 ВВГнг - 4 х 16 
       ПР – 4       
1 Таль ПВ = 40% 15,0 51,2 256,1 8,0 504,0 384,1 250 63,0 ВА57 − 35 1,0 63,0 75 ВВГнг - 4 х 16 
ПР11-3077        
Iном = 250А 
2 Сварочный агрегат ПВ = 40% 26,0 69,3 207,9 6,0 480,0 311,9 250 80,0 ВА57 − 35 1,0 80,0 95 ВВГнг - 4 х 25 
3 Сварочная машина ПВ = 60% 28,0 74,6 223,9 6,0 480,0 335,9 250 80,0 ВА57 − 35 1,0 80,0 95 ВВГнг - 4 х 25 
4 Точильный станок 4,0 13,7 68,3 8,0 128,0 102,4 250 16,0 ВА57 − 35 1,0 16,0 25 ВВГнг - 4 х 2,5 
5 Вентиляция 16,0 34,1 239,0 10,0 400,0 358,5 250 40,0 ВА57 − 35 1,0 40,0 42 ВВГнг - 4 х 6 
       ПР – 5       
1 Вентиляция 16,0 34,1 239,0 10,0 400,0 358,5 250 40,0 ВА57 − 35 1,0 40,0 42 ВВГнг - 4 х 6 
ПР11-3077        







2 Токарный станок 22,0 75,1 375,6 8,0 640,0 563,4 250 80,0 ВА57 − 35 1,0 80,0 95 ВВГнг - 4 х 25 
3 Фрезерный станок 20,0 68,3 341,4 8,0 640,0 512,1 250 80,0 ВА57 − 35 1,0 80,0 95 ВВГнг - 4 х 25 
4 Токарно-винторезный станок 23,0 78,5 392,6 8,0 640,0 589,0 250 80,0 ВА57 − 35 1,0 80,0 95 ВВГнг - 4 х 25 
5 Прокатный станок 18,3 62,5 312,4 6,0 480,0 468,6 250 80,0 ВА57 − 35 1,0 80,0 95 ВВГнг - 4 х 25 
6 Расточной станок 10,0 34,1 170,7 8,0 320,0 256,1 250 40,0 ВА57 − 35 1,0 40,0 42 ВВГнг - 4 х 6 
7 Сверлильный станок 5,0 17,1 85,4 8,0 160,0 128,0 250 20,0 ВА57 − 35 1,0 20,0 25 ВВГнг - 4 х 2,5 
8 Шлифовальный станок 5,1 17,4 87,1 8,0 160,0 130,6 250 20,0 ВА57 − 35 1,0 20,0 25 ВВГнг - 4 х 2,5 
9 Ножницы листовые 14,5 49,5 247,5 8,0 400,0 371,3 250 50,0 ВА57 − 35 1,0 50,0 55 ВВГнг - 4 х 10 
10 Таль ПВ = 40% 15,0 51,2 256,1 8,0 504,0 384,1 250 63,0 ВА57 − 35 1,0 63,0 75 ВВГнг - 4 х 16 
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3.3 Построение эпюры отклонения напряжения 
По ГОСТ 13109 – 97 отклонение напряжения является одним из основных 
показателей качества электроэнергии. 
В соответствии с этим ГОСТ для силовых сетей промышленных предприятий 
отклонение напряжений не должен превышать ±5% от номинального значения. 
На шинах 6-10 кВ подстанции, к которой присоединены распределительные 
сети, напряжение должно поддерживаться не ниже 105% номинального в 
период наибольших нагрузок и не выше 100% номинального в период 
наименьших нагрузок этих сетей. 
Расчет цеховой сети по условиям допустимых потерь напряжения и построение 
эпюры отклонения напряжения выполняется для цепочки линий от шин ГПП до 
зажимов одного наиболее удаленного ЭП для режимов максимальных и 
минимальных нагрузок, а также для послеаварийного режима, если на 
подстанции установлены более одного трансформатора. В этом случае в 
качестве аварийного режима рассматривается выход из строя одного 
трансформатора в цеховой подстанции, в связи с чем отключается одна из 
цепей, питающая данную подстанцию. При потере напряжения больше 
допустимой нормы, необходимо увеличить сечение проводников. 
      Рассмотрим цепочку ТП – ПР5 – ЭП №46. 
      Расчетные данные приемника №46 
 
 P ном = 23,0 кВт; Q ном= 39,8 кВАр; S ном = 46,0 МВА. 
 
 
ТМ-630/10 ВВГ нг- ВВГнг- 
 S ном =  0,63 МВА 1(4×50) 1(4× 25) 
Uк = 5,5%  
P кз = 8,5 кВт 
   n тр = 1 шт 
l = 119,0 м  
r 0 = 0,370 мОм/м  
x 0 = 0,063 мОм/м 
  n ц = 1 шт 
            l = 8,6 м 
      r 0 = 0,740 Ом/м  
      x0 = 0,066 
мОм/м 
            n ц =1шт 
 
Рисунок 3.2 − Расчетная схема 




  а) Расчет максимального режима нагрузки              
Участок 1-2 











Up =  √Uk
2 + Uа
2 = √5,52 + 1,3492 = 5,332. 
  








            Потери активной и реактивной мощности в трансформаторе 
∆ Pтр = 0,02 ∙ Pц = 0,02 ∙ 451,4 = 9,0 кВт, 
∆Pтр =0,10 ∙Pц  = 0,10 ∙  451,4 = 45,1 кВАр. 
            Активная, реактивная и полная мощности, протекающие по участку 1-2 
P12 = Pц −△ Pтр = 451,4 − 9,0 = 442,4 кВт 
Q12 = Qц −△ Qтр = 261,2 − 45,1 = 216,1 кВАр 
S12 =  √P12
2 + Q12
2 = √442,42 + 216,12 = 492,3. 






















△ U12,% = β ∙ (Uа ∙ cos φ + Up ∙ sin φ) +
β2
200
∙ (Uа ∙ sin φ + Up ∙ cos φ)
= 0,716 ∙ (1,349 ∙ 0,899 + 5,332 ∙ 0,439) +
0,7162
200
∙ (1,349 ∙ 0,439 − 5,332 ∙ 0,899) = 2,535% 
 
            Потеря напряжения на участке 1-2 в именованных единицах 






= 253,5 В 
            Фактическое значение напряжения в конце участка 1-2 
U2 = U1 −△ U12 = 10000,0 − 253,5 = 9746,5 В 
Фактическое значение напряжения в конце участка 1-2 с учетом коэффициента 
трансформации 
U2
HH = U2 = 400 ∙
9746,5
10000
= 389,9 В 
 
            Участок 2-3 
            Активное и реактивное сопротивление участка 2-3 






∙ 10−3 = 0,0440 Ом 
 






∙ 10−3 = 0,0074 Ом 
            Активная и реактивная мощности, протекающие по участку 2-3 
P23 = PПР = 52,7 кВт          Q23 = QПР = 41,1 кВАр 
            Потеря напряжения на участке 2-3 
 
△ U23,% =
P23 ∙ R23 − Q23 ∙ X23
10 ∙ U2
2 =




            Потеря напряжения на участке 2-3 в именованных единицах 











            Фактическое значение напряжения в конце участка 2-3 
U3 = U2 −△ U23 = 389,9 − 6,7 = 383,1 В 
            Участок 3-4 
            Активное и реактивное сопротивление участка 3-4 
 






∙ 10−3 = 0,006 Ом 
 






∙ 10−3 = 0,001 Ом 
            Активная и реактивная мощности, протекающие по участку 3-4 
P34 = Pном = 23 кВт          Q34 = Qном = 39,8 кВАр 
             Потеря напряжения на участке 3-4 
  
△ U34,% =
P34 ∙ R34 − Q34 ∙ X34
10 ∙ U3
2 =




            Потеря напряжения на участке 3-4 в именованных единицах 






= 0,4 В 
            Фактическое значение напряжения в конце участка 3-4 
 U4 = U3 −△ U34 = 383,1 − 0,4 = 382,7 В 
 
            б) Расчет минимального режима нагрузки              
Участок 1-2 
Активная и реактивная составляющая значения напряжения короткого 
замыкания трансформатора 
Uа = 1,349                 Uр = 5,332 







= 0,502 . 
            Потери активной и реактивной мощности в трансформаторе 
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△ PТР = 0,02 ∙ Pmin.ц = 0,02 ∙ 316,0 = 6,3 кВт 
△ QТР = 0,10 ∙ Pmin.ц = 0,10 ∙ 316,0 = 31,6 кВт 
            Активная, реактивная и полная мощности, протекающие по участку 1-2 
 реактивная и полная мощности, протекающие по участку 1-2 
Pmin12 = Pmin.ц −△ Pтр = 316,0 − 6,3 = 309,7 кВт 
Qmin12 = Qmin.ц −△ Qтр = 182,8 − 31,6 = 151,2 кВАр 
Smin12 =  √Pmin12
2 + Qmin12
2 = √309,72 + 151,22 = 344,6 кВА 
















            Потеря напряжения на участке 1-2 
△ U12,% = β ∙ (Uа ∙ cos φ + Up ∙ sin φ) +
β2
200
∙ (Uа ∙ sin φ + Up ∙ cos φ)
= 0,502 ∙ (1,349 ∙ 0,899 + 5,332 ∙ 0,439) +
0,5022
200
∙ (1,349 ∙ 0,439 − 5,332 ∙ 0,899) = 1,776% 
             Потеря напряжения на участке 1-2 в именованных единицах 






= 177,6 В 
            Фактическое значение напряжения в конце участка 1-2 
U2 = U1 −△ U12 
Фактическое значение напряжения в конце участка 1-2 с учетом коэффициента 
трансформации  
U2
HH = U2 = 400 ∙
9822,4
10000
= 392,9 В 
 
            Участок 2-3 
            Активное и реактивное сопротивление участка 2-3 
R23 = 0,0440 Ом   X23 = 0,0074 Ом 
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            Активная и реактивная мощности, протекающие по участку 2-3 
Pmin23 = Kmin ∙ Pmax23 = 0,700 ∙ 52,7 = 36,9 кВт 
Qmin23 = Kmin ∙ Qmax23 = 0,700 ∙ 41,1 = 28,7 кВт 
где K min – коэффициент минимума нагрузки (по графику нагрузки).             
Потеря напряжения на участке 2-3 
 
△ U23,% =
Pmin23 ∙ R23 − Qmin23 ∙ X23
10 ∙ U2
2 =




            Потеря напряжения на участке 2-3 в именованных единицах 






= 4,7 В 
            Фактическое значение напряжения в конце участка 2-3 
U3 = U2 −△ U23 = 392,9 − 4,7 = 388,2 В 
            Участок 3-4 
            Активное и реактивное сопротивление участка 3-4 
R34 = 0,006 Ом         X34 = 0,001 Ом 
            Активная и реактивная мощности, протекающие по участку 3-4 
 P34 = Pном = 23,0 кВт           Q34 = Qном = 39,8 кВт           
            Потеря напряжения на участке 3-4 
△ U34,% =
Pmin34 ∙ R34 − Qmin34 ∙ X34
10 ∙ U3
2 =
23,0 ∙ 0,006 + 39,8 ∙ 0,001
10 ∙ 0,388²
= 0,112% 
            Потеря напряжения на участке 3-4 в именованных единицах 






= 0,4 В 
            Фактическое значение напряжения в конце участка 3-4 
U4 = U3 −△ U34 = 388,2 − 0,4 = 387,8 В 
     Результаты расчетов для наглядности сведем в таблицу 3.4. 






Σ =4,377 %         










По результатам расчетов строим эпюру отклонения напряжения. Эпюра 
представлена на рисунке 3.3. 
Максимальный режим нагрузки 
Участок  1−2 2−3 3−4 
P i , кВт 442,4 52,7 23,0 
Q i , кВАр 216,1 41,1 39,8 
S i , кВА 492,3 66,8 46,0 
R i , Ом — 0,044 0,006 
X i , Ом — 0,007 0,001 
cosφ 0,899 — — 
sinφ 0,439 — — 
βт 0,716 — — 
U а , % 1,349 — — 
U р , % 5,332 — — 
ΔU i , % 2,535 1,727 0,115 
ΔU i , В 253,5 6,7 0,4 
Минимальный режим нагрузки 
Участок  1−2 2−3 3−4 
P i , кВт 309,7 36,9 23,0 
Q i , кВАр 151,2 28,7 39,8 
S i , кВА 344,6 46,8 46,0 
R i , Ом — 0,0440 0,006 
X i , Ом — 0,0074 0,001 
cosφ 0,899 — — 
sinφ 0,439 — — 
βт 0,502 — — 
U а , % 1,349 — — 
U р , % 5,332 — — 
ΔU i , % 1,776 1,190 0,112 




Рисунок 3.3 − Эпюры отклонений напряжения 
Из эпюр отклонений напряжения видно, что потеря напряжения в линиях 
соответствует норме и принятые сечения пригодны для эксплуатации. 
3.4 Расчет токов короткого замыкания в сети до 1000 В 
Расчет в сравнении с расчетом токов КЗ в сетях напряжением выше 1000 В 
обладает следующими особенностями: 
 − напряжение на шинах ЦТП считается неизменным при КЗ в 
сети   до  1000 В; 
− при расчете токов КЗ учитываем активные и индуктивные 
сопротивления до точки КЗ всех элементов сети; 
            −   расчет ведем в именованных единицах; 
 − напряжение принимаем на 5% выше номинального напряжения сети 
(принимаем U ном = 0,4 кВ). 
Для расчетов токов КЗ составляют расчетную схему системы 
















Расчетная схема представляет собой упрощенную однолинейную схему, на 
которой указывают все элементы системы электроснабжения и их параметры, 
влияющие на ток КЗ. Здесь же указывают точки, в которых необходимо  
определить  ток  КЗ.  
            Расчет токов КЗ ведем для участка ТП – ПР5 – ЭП №46. 
 
ТМ-630/10 ВА83 − 41 ВА57 − 35 ВВГ нг- ВА57 − 35 ВВГнг- 
S ном = 0,63 МВА 1000 125 1(4×50) 80                1(4×25) 
U а = 1,3 % 2000,0 1000,0          l = 119,0 м 640,0           l = 8,6 м 
U р = 5,3 %            r 0 = 0,370 мОм/м           r 0 = 0,740 мОм/м 
P кз =  8,5 кВт ТШМС-0,66 ТК-40          x 0 = 0,063 мОм/м          x 0 = 0,066 мОм/м 
I ном.тр = 0,96 кА 2000 / 5 150 / 5          n ц =1 шт        n ц = 1 шт 
 
Рисунок 3.4 − Расчетная схема 
 
Рисунок 3.5 − Схема замещения             
 Cопротивления элементов.           
Трансформаторы 













= 3,4 мОм 













= 13,5 мОм 
Сопротивление катушек максимального тока автоматов при номинальных 
токах больше 1000 А не учитываются, по этому, сопротивление  автомата  Q1  
не  учитываем. 
            Автоматы Q2, Q3 
 RQ2 = 0,74 мОм               XQ2 = 0,55 мОм 
      RQ3 = 2,35 мОм               XQ3 = 1,30 мОм 
Сопротивления первичной обмотки трансформаторов тока с 
коэффициентом трансформации >1000/5 не учитывается, по
 этому, сопротивление  трансформатора тока ТТ1 не  учитываем.             
Трансформатор тока  ТТ2 
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Rтт2 = 0,75 мОм                Xтт2 = 1,20 мОм 
















= 7,4  мОм 
 
















= 0,6  мОм 
 
            Расчет тока короткого замыкания для точки К1.             
Полное сопротивление до точки К1 
  
Zk1 = Zтр = √Rтр2 + Xтр2 = √3,4² + 13,5² = 14,0 
 








= 16,5 kA 
 








= 0,0126 с. 
            Ударный коэффициент 
kуд1 = 1 + е
−0,01/Ta1 = 1 + е−0,01/0,0126 = 1,452 
            Ударный ток короткого замыкания в точке К1 




            Расчет тока короткого замыкания для точки К2.             
Полное сопротивление до точки К2 
= 54,0 мОм. 








= 4,3 кА 
           








= 0,0015 с. 
 
            Ударный коэффициент 
kуд2 = 1 + е
−0,01/Ta2 = 1 + е−0,01/0,0015 = 1,001 
            Ударный ток короткого замыкания в точке К2 
i уд.К2 =  √2 ∙ kуд2 ∙ IK2 = √2 ∙ 1,001 ∙ 4,3 = 6,1 кА 
            Расчет тока короткого замыкания для точки К3.             
Полное сопротивление до точки К3 
Zk3 = √(Rтр+RQ2 + Rтт2 + Rкл1 + RQ2 + Rкл2)
2
+ (Xтр+XQ2+Xтт2+Xкл1+XQ3 + Xкл2)² =
√(3,4 + 0,74 + 0,75 + 44,0 + 2,35 + 6,4)2 + (13,5 + 0,55 + 1,20 + 7,4 + 1,30 + 0,6)2 =
62,7 мОм  
 








= 3,7 кА 
 








= 0,0014 с. 
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            Ударный коэффициент 
  
kуд3 = 1 + е
−0,01/Ta3 = 1 + е−0,01/0,0014 = 1,001 
            Ударный ток короткого замыкания в точке К3 
i уд.К3 =  √2 ∙ kуд3 ∙ IK3 = √2 ∙ 1,001 ∙ 3,7 = 5,2 кА 
            Для наглядности результаты расчетов сведем в таблицу 3.5. 
Таблица 3.5 – Расчёт токов короткого замыкания для рассматриваемого участка 
Точка 
КЗ 
Z Σ мОм k уд 
− 
T а , сек I к, кА 
i уд, кА 
К1 14,0 1,452 0,0126 16,5 1,5 
К2 54,0 1,001 0,0015 4,3 6,1 
К3 62,7 1,001 0,0014 3,7 5,2 
 
3.5 Построение карты селективности действия аппаратов защиты 
Карта селективности действия аппаратов защиты строиться в 
логарифмической системе координат и служит для проверки правильности 
выбора аппаратов зашиты. На карту селективности наносятся: 
– номинальный и пусковой токи электроприёмника; 
– расчётный и пиковый ток силового распределительного шкафа; 
– расчётный и пиковый ток вводного распределительного устройства (при его 
наличии); 
– расчётный и пиковый ток подстанции; 
– характеристики защитных аппаратов; 
– значения токов короткого замыкания в сети 0,4 кВ. 
Данные нагрузки и аппаратов защиты для построения карты 












Таблица 3.6 – Данные нагрузки и аппаратов защиты для построения 
карты селективности 
Узел нагрузки ТП ПР5 Станок №46 
Расчетный ток I м, А 957,2 101,5 – 
Пиковый ток I пик, А 1174,0 483,1 – 
Номинальный ток I ном, А – – 78,5 
Пусковой ток I пуск, А – – 392,6 
Ток  КЗ  I к, А 16533,2 4279,9 3684,4 
Тип аппарата ВА83 − 41 ВА57 − 35 ВА57 − 35 
Условия срабатывания по току 
− при перегрузке I ном.расц, А 







Условия срабатывания по времени, с 0,2 0,1 0,02 
            Карта селективности представлена на рисунке 3.6. 
     
  На   карте  селективности  обозначены:                                                  
1 – номинальный ток электроприемника; 
2 – пусковой  ток  электроприемника; 
3 – расчетный ток  ПР; 
4 – пиковый ток ПР; 
5 – расчетный ток ТП; 
6 – пиковый ток ТП; 
7 – автомат электроприемника; 
8 – автомат ПР; 
9 – автомат ТП; 
10 – КЗ в точке К3; 
11 – КЗ в точке К2;       




Рисунок 3.6 − Карта селективности действия аппаратов защиты  
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3.6 Вывод по третьему разделу 
 
По результатам расчетов были выбраны автоматы, сечение и марки 
кабелей, построены эпюры отклонений напряжения для максимального и 
минимального режимов. Анализ эпюр показал, что во всех режимах отклонение 
напряжения не превышает максимально допустимого ±5%. 
По результатам расчета токов КЗ в сети 0,38 (кВ) построена карта 
селективности действия защитных аппаратов. Из построения видно, что все 
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4 Молниезащита открытого распределительного устройства 
главной понизительной подстанции 
4.1 Молниезащита главной понизительной подстанции от прямого 
удара молнии 
Защита наземных сооружений, промышленных и электроэнергетических 
установок, открытых высоковольтных подстанций от прямых ударов молнии 
(ПУМ) осуществляется установкой стержневых заземленных молниеотводов, 
возвышающимся над защищаемым объектом и воспринимающих на себя удары 
молнии. Молниеотвод, являясь средством защиты от ПУМ, имеет вокруг себя 
пространство, в котором находящиеся объекты поражаются с малой 
вероятностью – это пространство называют зоной защиты молниеотвода. В 
силу того, что траектория завершения разряда молнии зависит от случайных 
процессов, определяющих ионизационные процессы в воздухе, практически 
невозможно полностью исключить вероятность ПУМ в защищаемый объект, 
расположенный возле молниеотвода. Можно рассматривать зоны защиты 
только для определенной вероятности прорыва ПУМ в эту зону, при этом чем 
меньше объем пространства рассматриваемой зоны, тем меньше вероятность 
поражения молнией объекта, находящегося в этой зоне. 
Определение надежности подстанции от ПУМ в самый высокий объект 
на подстанции. Число ударов молнии в подстанцию без молниеотводов в год 
определяется по соотношению: 
6 60,06 ( 10 ) ( 10 ) 10 0,06 [60 80] (37 10 11) (35 10 11) 10
0,077 0,102,
х хN n a h b h
                    
 
где  n – число грозовых часов в году (для Ханты-Мансийского автономного 
округа =60 – 80 ч.); 
hx- Наиболее высокое сооружение на подстанции 11 (м); 
a- Ширина защищаемого объекта  35( м); 
b- Длина защищаемого объекта 37( м). 
 
 
Считая что все удары молнии поражают токоведущие части подстанции, 
получаем вероятное число отключений в год от прямых ударов молнии без 
молниезащиты составит: 
(0,077 0,102) 0,68 0,7 0,037 0,049i gN           , 
где 0,68i   - вероятность перекрытия изоляции при прямом ударе 
молнии; 
 0,7g   - вероятность перехода импульсного перекрытия в силовую 
дугу. 






   
 
лет. 
Выбор высоты молниеотводов.  
Открытое распредустройство подстанции имеет следующие габаритные 
размеры: высота наиболее высокого объекта (вводного портала)  hx составляет 
11 (м), длина a=37 (м), ширина b=35(м). Расстояние между ближними 
молниеотводами l1=29 (м), между удаленными – l2=31(м). Предельное 
расстояние между молниеотводами определяется по соотношению: 
2 2 2 2
1 2 29 31 42,45L l l      (м). 
Для молниеотводов высотой 30h м  условие защиты всей площади 
имеет вид: 8( ) 8x aL h h h   . Из этого соотношения превышение высоты 






h     (м). 
Принимаем ha=6 (м) – активная высота молниеотвода. 
Полная высота типового молниеотвода: 





Данные молниеотводы должны обеспечить защиту всей площади ОРУ 
подстанции от прямых ударов молнии. 
Определение надежности защиты подстанции от ПУМ при установке 
молниеотводов. Число ударов молнии в подстанцию с молниеотводами в год 
определяется по соотношению: 
6 60,06 ( 10 ) ( 10 ) 10 0,06 [60 80] (37 10 17) (35 10 17) 10
0,153 0,204,
х хN n a h b h
                    
 
где hx- Рассчитанная высота молниеотвода 17 (м). 
Считая, что все удары молнии поражают токоведущие части 
подстанции, получаем вероятное число отключений в год от прямых ударов 
молнии с использованием молниезащиты составит: 
3 3(0,153 0,204) 10 0,68 0,7 (0,073 0,097) 10n i gN   
             , 
где - 310n
  - вероятность прорыва молнии сквозь зону защиты 
молниеотводов. 








    
 
лет. 
Фактически m еще больше, так как зона молниезащиты построена с 
запасом. 
Для многократных стержневых молниеотводов зона защиты строится 
посредством попарно взятых соседних стержневых молниеотводов. 
Расчет защитной зоны молниеотвода произведем для зоны А имеющей 
степень надежности 95-99,5(%). 
Высота вершины конуса стержневого молниеотвода h0 и радиусы 
защиты на уровне земли r0 и на высоте защищаемого объекта rx определяется 
как для одиночного стержневого молниеотвода: 
0 0,92 0,92 17 15,64h h     (м); 
0 1,5 1,5 17 25,5r h      (м); 
1,5 ( 1,1 ) 1,5 (17 1,1 11) 7,35x xr h h        ( м). 
Высота средней части попарно взятых молниеотводов: 
 
 
1 0 10,14( ) 15,64 0,14 (36 17) 12,98ch h l h         (м); 
2 0 20,14( ) 15,64 0,14 (38 17) 12,7ch h l h         (м). 
Ширина средней части зоны попарно взятых молниеотводов на уровне 
земли составляет: 
0 1,5 1,5 17 25,5cr r h     ( м); 




























      (м). 
Полученные параметры молниезащиты наносятся на план подстанции 
рисунок 9.1. Видно, что защищаемый объект попадает в зону молниезащиты, то 
есть четыре молниеотвода высотой h=17 (м) обеспечивают защиту подстанции 
от прямых ударов молнии. 
 
4.2 Расчёт заземляющего устройства 
Расчет включает: 
1. определение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ); 
2. определение расчетного сопротивления грунта; 
3. выбор электродов и расчет их сопротивления; 
4. уточнение числа вертикальных электродов и конфигурации ЗУ; 
5. определение импульсного сопротивления ЗУ. 
ЗУ выполняем в виде контура из полосы (40х4) (мм2), проложенной на 
глубине 0,5 (м) вокруг оборудования подстанции и стержней длиной 5 (м) и 
диаметром 12( мм) на расстоянии 10 (м) друг от друга. Общая длина полосы по 
плану составила 100 м, предварительное число стержней 10. 
Согласно (2) для ЗУ, используемого совместно для установок до и выше 
1000 В сопротивление заземления RЗУ ≤ 4 (Ом). 
Расчетное сопротивление грунта составит 
,расч сезk    
 
 
где ñåçk  – коэффициент сезонности; 1,7 для II климатической зоны  
  – удельное сопротивление грунта; принимаем для смешанного грунта 
150 (Ом·м) [3]; 
1,7 150 255 ( ),расч Ом м      















   
, 
где l  – длина вертикального электрода, (м); 
1t  – глубина заложения электрода от середины электрода, (м); 
d  – диаметр электрода, (м); 
 
 
2 0,5 5 2 5 2255 2 5 1
ln ln 58,22 ( );
2 3,14 5 0,012 2 2 0,5 5 2 5 2
вR Ом
   
         
 













    , 
где l – длина вертикального электрода, (м); 
t – глубина заложения электрода,( м); 
b – ширина полосы, (м); 










     
Необходимое сопротивление вертикальных заземлителей 
14,25 4



























Принимаем к установке 15 вертикальных электродов. Тогда 





















Рассчитываем импульсное сопротивление 
/и и иR R   , 
где значения импульсных коэффициентов из [3] αи=0,8; ηи=0,75; 
0,8 3,96 / 0,75 4,22 ( ).иR Ом    
 
4.3 Защита главной понизительной подстанции от атмосферных 
перенапряжений 
  Обеспечение надежной эксплуатации изоляции 
электрооборудования в сетях различного напряжения, назначения и 
конструктивного исполнения может быть достигнуто применением комплекса 
мероприятий, в состав которых входит и использование ОПН. Ограничители 
перенапряжений являются неотключаемыми аппаратами. Выбор их 
характеристик обусловлен не только требуемым защитным уровнем, но и 
надежной эксплуатацией самого аппарата при всех режимах сети.  











Таблица 21-Оборудование ОРУ ГПП           























































































4.4 Выводы по четвертому разделу 
В четвертом разделе произведен выбор молниеотвода, заземляющего 








5 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
Введение 
Объектом исследования в данной работе является рабочее место 
электромонтера, которым является ремонтно-механическая мастерская. 
В рассматриваемом цехе имеется большое количество оборудования  
различного назначения (станочное оборудование, сварочное оборудование, 
краны, прессы…). Данное оборудование создает опасные и вредные факторы. 
Необходимо строго соблюдать технику безопасности и применять различные 
меры для обеспечения безопасности рабочего персонала. 
В данном разделе дипломной работы проанализируем условия труда с 
точки зрения наличия  возможности появления опасных и вредных факторов и 
их воздействие на работающих, рассмотрим мероприятия по технике 
безопасности и производственной санитарии, а также мероприятия по 
противопожарной профилактике на рабочем месте сотрудника предприятия, 
обслуживающего электрооборудование цеха ремонта транспорта.   
При разработке мероприятий более детально на инженерном уровне 
обратим внимание на расчет системы искусственного освещения цеха. Выявим 
возможные причины возникновения пожаров и учтем эффективные меры 
борьбы с ними. Приведем ряд оборудования для пожаротушения. 
Также рассмотрим ряд аспектов по охране окружающей среды. 
Уделим внимание безопасности в чрезвычайных ситуациях и правовым и 
















5.1. Производственная безопасность 
Перечень опасных и вредных производственных факторов, характерные 
для ремонтно-механической мастерской представим в таблице 8.1. 
Таблица 8.1 – Опасные и вредные производственные факторы при 




Факторы (по ГОСТ 12.0.003-74) 
Нормативные 
















2. Станки различного 
назначения 
3. Сварочные аппараты 
4. Кран-балка и др. 















1. Движущиеся  
машины  и  
механизмы;  




изделия,  заготовки, 
материалы; 
2. Повышенное  
значение  
напряжения  в  
электрической  цепи,  
замыкание  которой  
может 
произойти через тело 
человека; 
3. Пожар. 
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5.1.1 Анализ выявленных вредных факторов 
5.1.1.1 Отклонение показателей микроклимата 
Для обеспечения нормальных условий труда персонала немаловажную 
роль играет микроклимат, т.е. факторы производственной среды, влияющие на 
физическое и эмоциональное состояние человеческого организма. 
Производственные процессы могут сопровождаться выделением вредных 
газов, паров, пыли или избыточного тепла, вследствие чего воздух в помещении 
 
 
претерпевает некоторые изменения, которые могут вредно отражаться на 
здоровье работающих. 
Нормы производственного микроклимата установлены системой 
стандартов безопасности труда СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические 
требования к микроклимату производственных помещений» [21]. 
Показателями, характеризующими микроклимат, являются: 
- температура воздуха; 
- относительная влажность воздуха; 
- скорость движения воздуха; 
- интенсивность теплового излучения. 
Человек постоянно находится в процессе теплового взаимодействия с 
окружающей средой. Для того чтобы физиологические процессы в его 
организме протекали нормально, тепло должно отводиться в окружающую 
среду. В условиях у человека не возникает беспокоящих его тепловых 
ощущений – перегрева или переохлаждения. 
Оптимальные показатели микроклимата распространяются на всю рабочую 
зону, допустимые показатели устанавливаются дифференцировано для 
постоянных и непостоянных рабочих мест. Оптимальные и допустимые 
показатели температуры, относительной влажности и скорости движения 
воздуха в рабочей зоне рассматриваемого цеха, указаны в таблице 8.2 [21]. 
Таблица 8.2 – Оптимальные величины показателей микроклимата на 
рабочих местах производственных помещений   
Период 
года 
Категория работ по 






влажность воздуха, % 
Скорость движения 
воздуха, м/с 
Холодный IIа (175-232) 19-21 18-22 60-40 0,2 
Теплый IIа (175-232) 20-22 19-23 60-40 0,2 
Допустимые макроклиматические условия установлены по критериям 
допустимого теплового и функционального состояния человека на период 
восьми часовой рабочей смены. Они не вызывают повреждений или нарушений 
состояния здоровья, но могут приводить к возникновению общих и локальных 
ощущений теплового дискомфорта, напряжению механизмов терморегуляции, 
ухудшению самочувствия и понижению работоспособности. Допустимые 
величины показателей микроклимата на рабочих местах должны 
соответствовать значениям, приведенные в таблице 8.3 [21]. 
Таблица 8.3 – Допустимые величины показателей микроклимата на 

































вел., не более 
Холодный IIа (175-232) 17-18,9 21,1-23 16-24 15-75 0,1 0,3 
Теплый IIа (175-232) 18-19,9 22,1-27 17-28 15-75 0,1 0,4 
 
 
Допустимые величины интенсивности теплового облучения работающих 
на рабочих местах от производственных источников, нагретых до темного 
свечения (материалов, изделий и др.) должны соответствовать значениям, 
приведенным в таблице 8.4 [21]. 
Таблица 8.4 – Допустимые величины интенсивности теплового облучения 
поверхности тела работающих от производственных источников 
Облучаемая поверхность тела, % Интенсивность теплового облучения, Вт/м2, не более 
50 и более 35 
25-50 70 
не более 25 100 
  Допустимые величины интенсивности теплового облучения работающих 
от источников излучения, нагретых до белого и красного свечения 
(раскаленный или расплавленный металл, стекло, пламя и др.) не должны 
превышать 140 Вт/м2. При этом облучению не должно подвергаться более 25 % 
поверхности тела и обязательным является использование средств 
индивидуальной защиты, в том числе средств защиты лица и глаз. 
Мероприятия по созданию условий для нормальной терморегуляции 
организма: 
1. Механизация и автоматизация производств. 
2. Теплоизоляция и экранизация. 
3. Естественная и искусственная вентиляция производственных 
помещений. 
4. Рациональный питьевой режим, кратковременные перерывы в работе, 
спецодежда. 
5. Вентиляция и отопление. 
Согласно ГОСТ 12.1.005-88  [22] В рассматриваемом цехе используются 
малоопасные вредные вещества (ПДК>10 мг/м3). Основной мерой борьбы с 
вредными веществами является применение системы вентиляции. 
  Нормы производственной вентиляции установлены согласно СНиП 41-01-
2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» [23]. 
На рабочем месте предусматривается искусственная приточно-вытяжная 
общеобменная вентиляция с расходом воздуха на одного работающего не менее 
60 м3/ч. 
 
5.1.1.2 Повышенный уровень шума на рабочем месте 
В производственных условиях разнообразные машины, аппараты и 
механизмы являются агрегатами динамически неуравновешенными. Для 
рассматриваемого цеха такими аппаратами являются станочное оборудование, 
сварочное оборудование, краны, прессы, компрессоры и трансформаторы на 
трансформаторных подстанциях. 
Длительное систематическое воздействие шума на организм человека 
приводит к следующим негативным последствиям: 
- снижает производительность труда; 
 
 
- снижает чувствительность слуха; 
- количество ошибок возрастает; 
- нарушает артериальное давление и ритм сердечной деятельности. 
Характеристикой постоянного шума на рабочих местах являются уровни 
звукового давления. Для ориентировочной оценки (например, при проверке 
органами надзора, выявлении необходимости осуществления мер по 
шумоглушению и др.) допускается в качестве характеристики постоянного 
широкополосного шума на рабочих местах принимать уровень звука значение 
которого приведено в ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ «Шум. Общие требования 
безопасности» [24]. 
Допустимый уровень звукового давления 75 дБ в октавных полосах со 
среднегеометрической частотой 1000 Гц и уровень звука 80 дБА для цеха 
ремонта транспорта [24]. 
В механических устройствах часто причинами не допустимого шума являются 
износ подшипников, неточная сборка деталей при ремонтах и т. п. Поэтому в процессе 
эксплуатации всех видов машин и механизмов следует точно выполнять все 
требования Правил технической эксплуатации. 
ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ. «Средства и методы защиты от шума. Квалификация» 
[25]. предусматривает следующие меры для снижения уровня шума: 
1. Устройство кратковременных перерывов в работе. 
2. Установка в помещениях звукопоглощающих конструкций и экранов. 
3. Качественное изготовление  деталей станков и машин. 
4. Звукоизоляция ограждающих конструкций. 
5. Укрытия в кожухи источников шума. 
6. Применение средств индивидуальной защиты (беруши, протишумные 
наушники, шлемофоны и др.). 
 
5.1.1.3. Повышенный уровень вибрации 
Гигиеническое нормирование  вибраций регламентирует параметры 
производственной вибрации и правила работы с виброопасными механизмами и 
оборудованием СН 2.2.4/2.1.8.556 «Производственная вибрация, вибрация в 
помещениях жилых и общественных зданий» [26]. 
Физические вибрации характеризуются частотой (Гц, 1/с), амплитудой 
виброперемещения (м), виброскоростью и виброускорением. 
Таблица 8.5 –  Предельно допустимые значения вибрации рабочих мест 
Вид вибрации: 
Технологическая 
Среднегеометрические частоты, Гц. 
2 4 8 16 32,5 63 
Предельно допустимые значения 
виброскорости, дБ 
108 99 93 92 92 92 
Предельно допустимые значения 
виброускорения, дБ 
103 100 100 106 112 110 
Вибрацию в рассматриваемом цехе можно наблюдать при работе большинства 
оборудования. Для снижения уровня вибрации производится тщательное наблюдение 
за узлами оборудования, и в случае необходимости, настройка оборудования и замена 
изношенных частей установки, виброизоляция, применение динамических 
 
 
виброгасителей, уравновешивание, балансировка, жесткое присоединение агрегата к 
фундаменту большой массы. Применение средств индивидуальной защиты: рукавицы 
с прокладкой на ладонной поверхности и обувь на толстой мягкой подошве.   
  
 5.1.1.4 Повышенный уровень электромагнитных излучений 
Нормирование ЭМП промышленной частоты осуществляется по предельно 
допустимым уровням напряженности электрического и магнитного поля 
частотой 50 Гц в зависимости от времени пребывания в нем СанПиН 2.2.4.1191-
03 «Электромагнитные поля в производственных условиях» [27]. 
Источники электромагнитных полей являются ВЛЭП, кабели, 
трансформаторы, шинопроводы, устройства защиты и автоматики, и др. 
Предельно допустимый уровень напряженности ЭП на рабочем месте в 
течение всей смены устанавливается равным 5 кВ/м. При напряженности 
свыше 20 до 25 кВ/м допустимое время пребывания в ЭП составляет 10 мин. 
Пребывание в ЭП с напряженностью более 25 кВ/м без применения средств 
защиты не допускается. Напряженность магнитного поля в соответствии с 
предельно допустимым уровнем на рабочем месте не должна превышать 8 кА/м 
[27]. 
К основным методам защиты относятся: 
- выбор рациональных режимов работы оборудования; 
- ограничение места и времени нахождения работающих в ЭМП; 
- защита расстоянием; 
- рациональное размещение в рабочем помещении оборудования; 
- уменьшение мощности источника излучений; 
- использование поглощающих или отражающих экранов; 
 Применение средств индивидуальной защиты: специальная одежда, 
выполненная из металлизированной ткани, очки с латунной сеткой вместо 
стекла, очки со стеклом, покрытым слоем полупроводникового материала, 
специальные каски и шлемы. 
  
 5.1.1.5 Недостаточная освещенность рабочей зоны 
К современному производственному освещению предъявляют высокие 
требования гигиенического и технико-экономического характера. Правильно 
спроектированное и выполненное освещение обеспечивает высокий уровень 
работоспособности, оказывает положительное психологическое воздействие на 
рабочих, содействует повышению производительности труда. 
Искусственное освещение в производственных помещениях должно 
удовлетворять нормам СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное 
освещение» [28]. 
Для безопасного продолжения работы или выхода людей из помещений 
при внезапном отключении, должно быть предусмотрено аварийное освещение. 
Длительное снижение напряжения у наиболее  удаленной лампы не должно 
быть более 5%. Питание аварийного освещения должно быть надежным и от 
независимого источника. Для аварийного освещения должны применяться 
 
 
светильники, отличающиеся от светильников  рабочего освещения типом или 
размером, или на них должны быть нанесены специальные знаки [28]. 
В цехе предусмотрено четыре системы освещения: общее, аварийное, 
эвакуационное и ремонтное. Норма освещенности для рассматриваемого цеха 
приведена в таблице 8.6 [28]. 
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Вдоль всех главных коридоров, лестничным клеткам и над пожарным 
краном, предусмотрены эвакуационные  светильники, показывающие выход. 
Данные светильники оборудованы аккумуляторными батареями и приборами 
автоматики, так что при исчезновении напряжения в сети, автоматически 
включаются с помощью собственного источника питания. 
Ремонтное освещение предусматривается в технических помещениях, и 
осуществлено переносными светильниками напряжением питания 36 В. 
Светильники подключаются с помощью штепсельной розетки, которая 
размещена в отдельном корпусе вместе с трансформатором 220/36В. 
 
5.1.1.6 Расчет искусственного освещения 
Наряду с естественным освещением используется и искусственное, 
создаваемое электрическими лампами накаливания или люминесцентными 
лампами, мощностью не менее 150 (Вт). 
Предусматриваются аварийное освещение с наименьшей 
освещенностью рабочих мест при аварийном режиме 2 (лк), эвакуационное 
освещение освещенностью при эвакуации людей из помещений не менее 0,5 
(лк) на уровне пола основных проходов и лестниц, а на открытых территориях – 
не менее 0,2 (лк). 
Аварийное освещение на производственных объектах должно быть 
рассчитано на напряжение электрического тока 12 (В). 
Произведем расчет освещения для ремонтно-механического цеха. Для 
ремонтно-механического цеха определяем нормируемую освещенность Ен=200 
(лк) – для общего искусственного освещения. 
 
 
Для расчета общего равномерного освещения при горизонтальной 
рабочей поверхности основным является метод светового потока 
(коэффициента использования), учитывающий световой поток отраженный от 
потолка и стен: 
,







где: F – световой поток каждой лампы, (лм); Е=200 (лк) – заданная 
минимальная освещенность; К=1,5 – коэффициент запаса; S – площадь 
помещения, (м2). 
Для расчета освещения необходимо определить количество 
светильников по плану цеха. 
Известна мощность ртутных ламп ДРЛ400 – 400 (Вт) и световой поток 
одной лампы, который составляет Fл= 23000 лм.  
Площадь одного пролета цеха находится как:  
S=А∙В=120∙20=2400 (м2). 
















где η – КПД светильников из справочника, составляет 70 (%); Z=1,1 – 
коэффициент, характеризующий неравномерность освещения. 
Из формулы  определяем необходимое количество ламп. 
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Распределим полученное количество светильников на 3 ряда, но в 
коридоре устанавливаем в раза меньше светильников (между рядами 10 метров, 
а от стен по 5 метров). В остальных помещениях цеха располагаем светильники 
на таких же расстояниях (5 метров от стен, расстояние между рядами 10 метров 
и каждый светильник через 7,5 метра в ряду). Устанавливаем светильники 
РСП05-400/Д20. 
 
Рисунок 19 – Расположение светильников в ремонтно-механической 
мастерской 
5.1.2 Анализ выявленных опасных факторов 
5.1.2.1 Повышенное  значение  напряжения  в  электрической  цепи,  
замыкание которой  может произойти через тело человека 
Настоящий стандарт ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ. «Электробезопасность. 
Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения и токов» [14] 
устанавливает  предельно допустимые значения напряжений прикосновения и 
токов, протекающих через тело человека, предназначенные для проектирования 
способов и средств защиты людей, при взаимодействии их с 
электроустановками производственного и бытового назначения постоянного и 
переменного тока частотой 50 и 400 Гц, ПУЭ [15],  Приказ Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328 н «Об утверждении Правил 
по охране труда при эксплуатации электроустановок» [16]. 
В отношении опасности поражения электрическим током рассматриваемый 
цех относится к помещению с повышенной опасностью. В цехе отсутствует 
 
 
токопроводящая пыль и влажность, но есть возможность одновременного 
прикосновения человека к металлоконструкциям здания, имеющего соединение 
с землей, технологическим аппаратам и механизмам с одной стороны, и к 
металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим 
частям), с другой [15]. 
Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов 
установлены для путей тока от одной руки к другой и от руки к ногам [14]. 
Напряжения прикосновения и токи, протекающие через тело человека при 
нормальном (неаварийном) режиме электроустановки, не должны превышать 
значений, указанных в таблице 8.7 [14]. 
 Таблица 8.7 – Напряжения прикосновения и токи, протекающие через тело 
человека при нормальном режиме электроустановки 
Род тока 
U, В I, мА 
Не более 
Переменный, 50 Гц 








Основные факторы, определяющие опасность поражения электрическим 
током: 
- электрическое сопротивление тела человека; 
- величина напряжения и тока; 
- продолжительность воздействия электрического тока; 
- условия внешней среды и состояние человека; 
- род и частота электрического тока; 
- пути тока через тело человека. 
Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов при 
аварийном режиме производственных электроустановок напряжением до 1000 
В с глухозаземленной или изолированной нейтралью и выше 1000 В с 
изолированной нейтралью не должны превышать значений, указанных в 





 Таблица 8.8 – Предельно допустимые значения напряжений 





Предельно допустимые значения, не более, при 
продолжительности воздействия тока t, с 
0,1 0,3 0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 Св.1,0 
Переменный 50 Гц 
U, В 340 135 105 85 75 70 60 20 
I, мА 400 160 125 90 75 65 50 6 
Переменный 400 Гц 
U, В 500 330 200 140 130 110 100 36 
I, мА        8 
Постоянный 
U, В 500 350 250 230 220 210 200 40 
I, мА        15 
Защиту человека от воздействия напряжений прикосновения и токов 
обеспечивают конструкция электроустановок, технические способы и средства 
защиты, организационные и технические мероприятия по ГОСТ Р 12.1.019-2009 
[17]. 
Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведущим 
частям необходимо применять следующие способы и средства [16]: 
- защитные оболочки; 
- защитные ограждения (временные или стационарные); 
- безопасное расположение токоведущих частей; 
- изоляцию токоведущих частей (рабочую, дополнительную, усиленную, 
двойную); 
- изоляцию рабочего места; 
- малое напряжение; 
- защитное отключение; 
- предупредительную сигнализацию, блокировку, знаки безопасности. 
Для обеспечения защиты от поражения электрическим током при 
прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут 
оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции, применяют 
следующие способы [16]: 
- защитное заземление; 
- зануление; 
- выравнивание потенциала; 
- систему защитных проводов; 
- защитное отключение; 
- изоляцию нетоковедущих частей; 
- электрическое разделение сети; 
- малое напряжение; 
- контроль изоляции; 
- компенсация токов замыкания на землю; 
- средства индивидуальной защиты. 
 
 
        Технические способы и средства применяют раздельно или в 
сочетании друг с другом так, чтобы обеспечивалась оптимальная защита. 
Трансформаторную подстанцию, питающую цех, необходимо обеспечить 
защитными средствами. 
1. Для работы с электроустановками выше 1000 В применяются [16]. 
 Основные защитные средства: 
- изолирующие штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, 
указатели напряжения, устройства и приспособления для ремонтных работ; 
- изолирующие устройства и приспособления для работ на ВЛ с 
непосредственным прикосновением электромонтера к токоведущим частям 
(изолирующие лестницы, площадки, изолирующие тяги, канаты, корзины 
телескопических вышек, кабины для работы у провода и др.). 
Дополнительные защитные средства: 
- диэлектрические перчатки; 
- диэлектрические боты; 
- диэлектрические ковры; 
- индивидуальные экранирующие комплекты; 
- изолирующие подставки и накладки; 
- диэлектрические колпаки; 
- переносные заземления; 
- оградительные устройства; 
- плакаты и знаки безопасности. 
2. Для работы с электроустановками ниже 1000 В применяются [16]: 
Основные защитные средства: 
- изолирующие и электроизмерительные клещи; 
- указатели напряжения; 
- диэлектрические перчатки; 
- слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками. 
Дополнительные защитные средства: 
- диэлектрические боты; 
- диэлектрические ковры; 
- переносные заземления; 
- изолирующие подставки и накладки; 
- оградительные устройства; 
- плакаты и знаки безопасности. 
Каждая подстанция должна иметь комплект предупредительных плакатов. 
На рабочем месте дежурного персонала находится полный комплект 
рабочих инструкций и инструкций по технике безопасности [16]: 
1. Должностная инструкция дежурного данного района обслуживания. 
2. Инструкция по производству оперативных переключений на подстанции 
данного района. 
3. Инструкция действий оперативного персонала в случае аварии. 




5. Инструкция дежурного персонала по технике безопасности. 
6. Оперативный журнал. 
7. Журнал производства работ. 
8. Журнал телефонограмм. 
9. Журнал закороток. 
На подстанции имеется список лиц административно – технического 
персонала утвержденный главным энергетиком предприятия, имеющих право 
единоличного осмотра подстанций [16]. 
 
5.1.2.2 Движущиеся  машины  и  механизмы;  подвижные  части 
производственного  оборудования 
Безопасные условия работы обеспечиваются правильной организацией 
работ, постоянным надзором за работающими со стороны производителя работ 
и соблюдением рабочими техники безопасности и регламентируются ПОТ Р М-
016-2001 [18]; РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевыми правилами по охране 
труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» [19]. 
Правила распространяются на работников организаций независимо от 
форм собственности и организационно-правовых форм и других физических 
лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них 
оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, 
монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения [19]. 
В рассматриваемом цехе большая доля вероятности получить 
механическую травму, так как используется большое количество оборудования. 
При необходимости принимаются меры для уменьшения вероятности 
травмирования персонала - предупредительные плакаты, ограждения, 
сигнализация [19]. 
Настоящий стандарт ГОСТ 12.2.003-91 [20] распространяется на 
производственное оборудование, применяемое во всех отраслях народного 
хозяйства, и устанавливает общие требования безопасности, являющиеся 
основой для установления требований безопасности в стандартах, технических 
условиях, эксплуатационных и других конструкторских документах на 
производственное оборудование конкретных групп, видов, моделей (марок). 
Каждый технологический комплекс и автономно используемое 
производственное оборудование должны укомплектовываться 
эксплуатационной документацией, содержащей требования (правила), 
предотвращающие возникновение опасных ситуаций при монтаже (демонтаже), 
вводе в эксплуатацию и эксплуатации [20]. 
Материалы конструкции производственного оборудования не должны 
оказывать опасное и вредное воздействие на организм человека на всех 
заданных режимах работы и предусмотренных условиях эксплуатации, а также 
создавать пожаровзрывоопасные ситуации [20].  
Части производственного оборудования (в том числе трубопроводы гидро-, 
паро-, пневмосистем, предохранительные клапаны, кабели и др.), механическое 
повреждение которых может вызвать возникновение опасности, должны быть 
 
 
защищены ограждениями или расположены так, чтобы предотвратить их 
случайное повреждение работающими или средствами технического 
обслуживания [20].  
Полное или частичное прекращение энергоснабжения и последующее его 
восстановление, а также повреждение цепи управления энергоснабжением не 
должны приводить к возниканию опасных ситуаций, в том числе: 
- самопроизвольному пуску при восстановлении энергоснабжения; 
- невыполнению уже выданной команды на останов; 
- падению и выбрасыванию подвижных частей производственного                 
оборудования и закрепленных на нем предметов (например, заготовок, 
инструмента и т.д.); 
- снижению эффективности защитных устройств. 
Требования к средствам защиты, входящим в конструкцию, и сигнальным 
устройствам [20]. 
 Конструкция средств защиты должна обеспечивать возможность контроля 
выполнения ими своего назначения до начала и (или) в процессе 
функционирования производственного оборудования. 
Средства защиты должны выполнять свое назначение непрерывно в 
процессе функционирования производственного оборудования или при 
возникании опасной ситуации. 
 Действие средств защиты не должно прекращаться раньше, чем 
закончится действие соответствующего опасного или вредного 
производственного фактора. 
Отказ одного из средств защиты или его элемента не должен приводить к 
прекращению нормального функционирования других средств защиты. 
 Производственное оборудование, в состав которого входят средства 
защиты, требующие их включения до начала функционирования 
производственного оборудования и (или) выключения после окончания его 
функционирования, должно иметь устройства, обеспечивающие такую 
последовательность. 
 Конструкция и расположение средств защиты не должны ограничивать 
технологические возможности производственного оборудования и должны 
обеспечивать удобство эксплуатации и технического обслуживания. 
Сигнальные устройства, предупреждающие об опасности, должны быть 
выполнены и расположены так, чтобы их сигналы были хорошо различимы и 
слышны в производственной обстановке всеми лицами, которым угрожает 
опасность. 
Части производственного оборудования, представляющие опасность, 
должны быть окрашены в сигнальные цвета и обозначены соответствующим 







5.2 Экологическая безопасность 
Влияние электрических сетей на окружающую среду определяется 
воздействием электрического поля, использованием земельных ресурсов, 
нарушением природных ландшафтов. 
Для исключения влияния на окружающую среду возможных сбросов 
трансформаторного масла при авариях с маслонаполненными оборудованием, 
на подстанциях предусматриваются маслоприемники, аварийные маслостоки и 
закрытые маслосборники. 
Мероприятия по экологической безопасности регламентируются ГОСТ 
17.1.3.13-86. «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране 
поверхностных вод от загрязнений» [29], СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» [30], ГН 2.2.5.2308-07. «Ориентировочна 
безопасный уровень воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны» [31]. 
Для работающих на промышленных предприятиях, непосредственной 
окружающей средой является воздух рабочей зоны. 
Для предприятия устанавливается санитарно-защитная зона в соответствии 
с санитарной классификацией предприятия, 1000 м [30]. 
Охрана окружающей среды на предприятии предусматривает мероприятия 
предотвращающие загрязнение воздушного бассейна. С этой целью загрязненный 
воздух, удаляемый из производственных помещений, пропускается через специальные 
очистительные фильтрующие и обезвреживающие устройства, которые обеспечивает 
вытяжному воздуху то же качество, что и на входе. 
В самом цехе  не образуются сточные воды. Сточные воды появляются  в 
результате мойки оборудования и текущей уборки и специальными сливами отводятся 
в технологическую канализационную сеть. Предварительная обработка этой воды 
перед выливанием в общие сети достигается отведением в бассейн для нейтрализации. 
В процессе деятельности различных подразделений предприятия образуются 
твёрдые промышленные отходы (металлический лом, стружка, пластмассы). Отходы, 
которые в дальнейшем могут быть использованы в производстве (чаще всего такими 
отходами оказывается лом цветных металлов) собираются, складируются и по мере их 
накопления отправляются на переработку. Отходы, не подлежащие переработке и 
дальнейшему использованию, выносятся на свалки. Твердые отходы, которые 
представляет вторичная упаковка, может сортироваться и отправляться на переработку 
на картонажно-бумажные фабрики. 
Сохранение природы является для предприятия одной из приоритетных задач. 
Регулярно разрабатываются и внедряются новые проекты, позволяющие сберечь 
окружающую среду. В структуру компании входит отдел экологии с собственными 
аккредитованными лабораториями, отслеживающими состояние воды и воздуха, как 
на территории предприятия, так и за его пределами. 
В целях общего улучшения состояния окружающей среды мероприятиями 
по обеспечению благоприятных условий жизни населения предусматривается: 
1.  Озеленение и благоустройство территории предприятия; 
 
 
2. Содержание дорог, тротуаров и прилегающих озелененных территорий в 
соответствии с санитарными требованиями; 
3.  Ликвидация несанкционированных свалок отходов; 
4. Создание и обустройство санитарно-защитной зоны предприятия. 
 
5.3 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
5.3.1. Чрезвычайные ситуации. Основные причины и ликвидация 
последствий 
Мероприятия по безопасности и защите населения и территорий 
регламентируются ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в ЧС. Источники 
техногенных ЧС. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их 
параметров» [32], ФЗ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного характера» [33], ГОСТ Р 22.3.03-
94. «Безопасность в ЧС. Защита населения. Основные положения» [34]. 
К чрезвычайным ситуациям относятся военные действия, аварии, 
катастрофы, пожары, стихийные бедствия. К стихийным бедствиям обычно 
относят землетрясения, наводнения, селевые потоки, оползни и др. [32]. 
Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций: 
- результат стихийных бедствий; 
- воздействие внешних природных факторов, приводящих к старению 
материалов; 
- технико-производственные дефекты сооружений; 
- нарушение правил эксплуатации сооружений и технологических 
процессов; 
- нарушение правил техники безопасности при ведении работ и во время 
технологических процессов. 
К чрезвычайным ситуациям в рассматриваемом цехе можно отнести 
нарушения бесперебойности электроснабжения. В случае возникновения 
выхода из строя одной из двух кабельных линий, электроснабжение цеха будет 
обеспечивать вторая кабельная линия. 
 Для повышения устойчивости к ЧС предусмотрены различные меры [33]: 
1. Для обеспечения бесперебойной работы в случае ЧС предусмотрено 
питание от двух источников электроэнергии, удаленных на такое расстояние, 
чтобы исключить возможность разрушения их в военное время одним ядерным 
ударом, а в мирное время – стихийным бедствием или аварией, а также имеются 
резервные источники питания. 
2. В целях снижения опасности взрыва применяют вентиляционные 
установки, автоматическая сигнализация, систематически контролируется 
температура узлов электрооборудования. На каждом этаже предприятия 
установлена радиоточка для оповещения людей о пожаре или другой ЧС. 
3. От прямых ударов молнии установлена молниезащита. 
Молниеприемниками служат неизолированные стержневые молниеотводы. 
В качестве токоотводов используют наружные вертикальные стальные 
конструкции (пожарные лестницы). По каждому этажу проложены стальные 
 
 
пояса из полосовой стали, к которым присоединяются токоотводы, все 
металлические конструкции и оборудование. Каждый токоотвод такого 
устройства присоединен к замкнутому контуру, уложенному по периметру 
здания. 
4. В качестве профилактики от сезонных вспышек вируса гриппа регулярно 
проводится вакцинация работающих. 
5. Для снижения вероятности пожара предусмотрена автоматическая 
пожарная сигнализация. На случай возникновения пожара предусмотрены 
первичные средства пожаротушения. 
Ликвидация последствий стихийных бедствий организуется, как правило, 
под руководством специально создаваемых чрезвычайных комиссий. Для 
непосредственного осуществления мероприятий гражданской обороны (ГО) и 
проведения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ на 
всех объектах формируются службы ГО. 
На сводные отряды, помимо спасения людей, возлагаются неотложные 
аварийно-восстановительные работы, тушение пожаров, обеззараживание 
участков местности, транспорта, техники. 
Важным условием быстрой ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций является соблюдение общественного порядка. Персонал, находящийся 
на территории предприятия должен проявлять высокую дисциплину, 
организованность, спокойствие, не поддаваться панике. Для этого на 




Основы противопожарной защиты определяются Федеральным законом от 
22.07.2013 г. №213-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» [35]. 
Основной причиной пожаров на предприятиях является нарушение 
технологического режима. Пожарная опасность электроустановок обусловлена 
наличием горючих изоляционных материалов. 
На предприятии на основе типовых правил пожарной безопасности для 
промышленных предприятий разрабатываются объектовые и цеховые 
противопожарные инструкции. Ответственность за соблюдения необходимого 
противопожарного режима и своевременное выполнение противопожарных 
мероприятий возлагается на начальника цеха. 
По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного 
и складского назначения независимо от их функционального назначения 
подразделяются на следующие категории НПБ 105-03 «Определение категорий, 
зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»: 
1) повышенная взрывопожароопасность (А); 
2) взрывопожароопасность (Б); 
3) пожароопасность (В1 - В4); 
4) умеренная пожароопасность (Г); 
 
 
5) пониженная пожароопасность (Д). 
Рассматриваемый цех относится к категории В по пожарной опасности 
помещения производственного и складского назначения. 
Пожарная техника в зависимости от назначения и области применения 
подразделяется на следующие типы [35]: 
1) первичные средства пожаротушения; 
2) мобильные средства пожаротушения; 
3) установки пожаротушения; 
4) средства пожарной автоматики; 
5) пожарное оборудование; 
6) средства индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре; 
7) пожарный инструмент (механизированный и немеханизированный); 
8) пожарные сигнализация, связь и оповещение. 
Для локализации небольших загораний обслуживающий персонал до 
прибытия передвижных средств пожаротушения должен использовать 
первичные средства пожаротушения, находящиеся на пожарных щитах. 
Первичные средства размещаются вблизи мест наиболее вероятного их 
применения, на виду, в безопасности при пожаре месте, с обеспечением к ним 
свободного доступа. 
В помещении цеха устанавливается пожарный инвентарь, согласно РД 153-
34.0-03.301-00 [36] такие первичные средства пожаротушения, как: 
- углекислотные огнетушители ОУ-2 и ОУ-5; 
- пенные огнетушители ОВП-4; 
- ящик с песком; 
- ведра; 
- лопаты и багор; 
- асбест. 
На предприятии используется система автоматической пожарной 
безопасности, основанная на датчиках различных видов (дымовые, тепловые, 
датчики пламени). В случае возникновения пожара, срабатывает система 
оповещения, подается световой и звуковой сигнал об опасности. 
На площадках предприятия устанавливаются пожарные щиты, оснащенные 
первичными средствами пожаротушения. 
Запрещение курения в неустановленных местах и производства огневых 










































Рисунок 20 – План эвакуации из ремонтно-механической мастерской при ЧС 
Условные обозначения: 
       - пожарный кран, 
       - пожарный щит, 




5.4 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности 
Под вредными условиями труда следует понимать присутствие на 
производстве таких факторов, которые наносят ущерб здоровью работников. То 
есть на рабочих местах не соблюдены определенные гигиенические требования, 
что может оказывать отрицательное воздействие на дееспособность служащих, 
а также на здоровье их возможных детей. 
Работникам предприятия приходится часто выполнять различные 
операции, сопряженные с прямым риском здоровью (вредные условия труда).  
Какие сферы деятельности и специальности связаны с вредными условиями 
труда, указывается в Постановлении Правительства РФ от 29.03.2002 г. №188 
«Об утверждении списков производств, профессий и должностей с вредными 
условиями труда, работа в которых дает право гражданам, занятым на работах с 
химическим оружием, на меры социальной поддержки» [37], Федеральный 




Люди, работающие на вредных производствах, обеспечиваются льготами и 
компенсациями, Трудовой кодекс РФ, ст. 165 «Случаи предоставления гарантий 
и компенсаций». 
Компенсация за вредные условия труда и ее размер устанавливаются на 
основании статей Трудового кодекса, коллективного договора или иных 
внутренних документов предприятия. 
Грамотная социальная политика - ключ к успеху предприятия, ведь 
эффективность работы напрямую зависит от эмоционального комфорта и 
позитивного настроя коллектива. 
Эффективная социальная политика и ответственные, партнерские 
отношения со своими работниками, являются важнейшими факторами 
долгосрочного устойчивого развития компании. Максимальная безопасность 
производства и забота о благосостоянии сотрудников были и остаются 
основными составляющими социальных программ. 
Ежегодно на социальные программы предприятие выделяет средства. Сюда 
входит: 
- организация санаторно-курортного лечения, оздоровление работников и их 
детей; 
- оказание медицинских услуг; 
- развитие корпоративного спорта и культурно-массовой деятельности; 
- материальное поощрение работников к юбилеям и знаменательным датам; 
- материальная помощь работникам, нуждающимся в дополнительной 
социальной поддержке; 
- единовременные компенсационные выплаты увольняющимся работникам в 
связи с выходом на пенсию; 
- пенсионные социальные программы, предусматривающие досрочное 
оформление пенсии работникам; 
- выплаты ежеквартальной материальной помощи для частичного покрытия 
расходов по квартплате, коммунальным услугам, приобретению угля на зимний 
период, а также единовременной материальной помощи на оплату 
медикаментов и т.д. 
Сотрудники предприятия имеют ряд социальных гарантий, а также спектр 
финансовых льгот, таких как социальное страхование, кредитование, 
материнские выплаты. Предусмотрено бесплатное обучение в ВУЗах, 
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З-9302 Тунгатов Сергей Викторович 
 
Институт ИнЭО Кафедра ЭПП 
Уровень образования  Направление/специальность 140211.65 
Электроснабжение 
  
Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 
1. Характеристика объекта исследования (вещество, 
материал, прибор, алгоритм, методика, рабочая зона) и 
области его применения 
Электроснабжение базы 
производственного обслуживания 
Сургутского управления буровых работ 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
1. Производственная безопасность 
1.1. Анализ выявленных вредных факторов при 
разработке и эксплуатации проектируемого решения в 
следующей последовательности: 
 физико-химическая природа вредности, её связь 
с разрабатываемой  темой; 
 действие фактора на организм человека; 
 приведение допустимых норм с необходимой 
размерностью (со ссылкой на соответствующий 
нормативно-технический документ); 
 предлагаемые средства защиты; 
 (сначала коллективной защиты, затем – 
индивидуальные защитные средства). 
1.2. Анализ выявленных опасных факторов при 
разработке и эксплуатации проектируемого решения в 
следующей последовательности: 
 механические опасности (источники, средства 
защиты; 
 термические опасности (источники, средства 
защиты); 
 электробезопасность (в т.ч. статическое 
электричество, молниезащита – источники, 
средства защиты). 
 
 ГОСТ 12.0.003-74. «Опасные и вредные 
производственные факторы. Классификация». 
Анализ вредных факторов: 
1. Отклонение показателей микроклимата; 
2. Повышенный уровень шума на рабочем 
месте; 
3. Повышенный уровень вибрации; 
4.Повышенный уровень электромагнитных 
излучений;  
5. Недостаточная освещенность рабочей зоны. 
Расчет искусственного освещения. 
Анализ опасных факторов: 
1. Движущиеся  машины  и  механизмы;  
подвижные  части  производственного  
оборудования;  
передвигающиеся изделия,  заготовки, 
материалы; 
2. Повышенное  значение  напряжения  в  
электрической  цепи,  замыкание  которой  
может произойти через тело человека; 
 
2. Экологическая безопасность: 
 защита селитебной зоны 
 анализ воздействия объекта на атмосферу 
(выбросы); 
Мероприятия по экологической безопасности 
регламентируются ГОСТ 17.1.3.13-86. «Охрана 
природы. Гидросфера. Общие требования к 
охране поверхностных вод от загрязнений », 
 
 
 анализ воздействия объекта на гидросферу 
(сбросы); 
 анализ воздействия объекта на литосферу 
(отходы); 
 разработать решения по обеспечению 
экологической безопасности со ссылками на 
НТД по охране окружающей среды. 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» ГН 
2.2.5.2308-07. «Ориентировочна безопасный 
уровень воздействия (ОБУВ) вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны». 
В целях общего улучшения состояния 
окружающей среды мероприятиями по 
обеспечению благоприятных условий жизни 
населения предусматривается: 
1.  Озеленение и благоустройство территории 
предприятия 
2. Содержание дорог, тротуаров и прилегающих 
озелененных территорий в соответствии с 
санитарными требованиями; 
3.  Ликвидация несанкционированных свалок 
отходов; 
4. Создание и обустройство санитарно-
защитной зоны предприятия 
3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: 
 перечень возможных ЧС при разработке и 
эксплуатации проектируемого решения; 
 выбор наиболее типичной ЧС; 
 разработка превентивных мер по 
предупреждению ЧС; 
 разработка действий в результате возникшей 
ЧС и мер по ликвидации её последствий. 
1. ЧС. Основные причины и ликвидация 
последствий; 
2. Пожар. 
4. Правовые и организационные вопросы 
обеспечения безопасности: 
 специальные (характерные при эксплуатации 
объекта исследования, проектируемой рабочей 
зоны) правовые нормы трудового 
законодательства; 
 организационные мероприятия при компоновке 
рабочей зоны. 
Грамотная социальная политика - ключ 
к успеху предприятия, ведь 
эффективность работы напрямую 
зависит от эмоционального комфорта и 
позитивного настроя коллектива. 
Трудовой кодекс РФ, ст. 165 «Случаи 
предоставления гарантий и 
компенсаций». 
 




Задание выдал консультант: 
Должность ФИО Ученая степень, 
звание 
Подпись Дата 




Задание принял к исполнению студент: 
Группа ФИО Подпись Дата 














 Разраб. Тунгатов С.В. 
 Провер. Кузьмина Н.Г. 
 Реценз.  
 Н.Контр.  













ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА  





З-9302 Тунгатов Сергей Викторович 
 
Институт ИнЭО Кафедра ЭПП 
Уровень образования  Направление/специальность 140211.65 
 
Исходные данные к разделу «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение»: 
1. Стоимость ресурсов научного исследования (НИ): 
материально-технических, энергетических, финансовых, 
информационных и человеческих 
… 
2. Нормы и нормативы расходования ресурсов … 
3. Используемая система налогообложения, ставки 
налогов, отчислений, дисконтирования и кредитования 
… 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
1. Оценка сметной стоимости на проектирование Расчет сметы затрат на проектирование 
2. Формирование плана и графика разработки  Формирование плана и графика разработки ИР 
3. Оценка сметной стоимости на оборудование Расчет сметы затрат на оборудование 
 
 
Дата выдачи задания для раздела по линейному графику  
 
Задание выдал консультант: 





Кузьмина Н.Г.    
 
Задание принял к исполнению студент: 
Группа ФИО Подпись Дата 





6. Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение 
6.1 Общие сведения 
Целью данного раздела является составление сметы на проектирование 
электрической части и расчет сметы затрат на электрооборудование базы 
производственного обслуживания. 
Капитальные вложения в электрооборудование – это в первую очередь, 
стоимость электрооборудования и стоимость строительно-монтажных работ. 
Смета – это документ, определяющий окончательную и предельную 
стоимость реализации проекта. Смета служит исходным документом 
капитального вложения, в котором определяются затраты, необходимые для 
выполнения полного объема необходимых работ. 
Исходными материалами для определения сметной стоимости 
строительства объекта служат данные проекта по составу оборудования, 
объему строительных и монтажных работ; прейскуранты цен на оборудование 
и строительные материалы; нормы и расценки на строительные и монтажные 
работы; тарифы на перевозку грузов; нормы накладных расходов и другие 
нормативные документы. 
Решение о проектировании электроснабжения принимается на основе 
технико-экономического обоснования. 
На основе утвержденного ТЭО заказчик заключает договор с проектной 
организацией на проектирование и выдает ей задание, которое содержит: 
генплан предприятия; расположение источника питания; сведения об 
электрических нагрузках; план размещения электроприемников на корпусах; 
площадь корпусов и всей территории завода. 
Различают две стадии проектирования: а) Технический проект; б) 
Рабочий чертеж. 
Если проектируемый объект в техническом отношении не сложный, то 




6.2 Смета затрат на проектирование 
Для того, чтобы выполнить расчет затрат на проектирование 
электроснабжения объекта в срок при наименьших затратах средств, 
составляется план – график, в котором рассчитывается поэтапная трудоемкость 
всех работ. Данные план – графика отображены в таблице 38. 


















Рук. проекта 3 1264,4 3793,3 





Инженер 2 987,4 1974,8 
3 
Определение центра 
электрических нагрузок на 
предприятии 
Инженер 3 987,4 2962,2 
4 
Оценка центра электрических 
нагрузок на предприятия 




на территории предприятия 




и цехов предприятия 
Инженер 3 987,4 2962,2 
8 
Расчет мощности потерь и 
потери напряжения в кабельных 
линиях 
Инженер 4 987,4 3949,6 
9 
Аварийные режимы работы 
внутризаводской  
распределительной сети 




Инженер 3 987,4 2962,2 
11 
Расчет средней и максимальной 
нагрузки предприятия по 
суточному графику 
электрических нагрузок 
Инженер 4 987,4 3949,6 
12 
Расчет токов короткого 
замыкания в сетях выше 1000 
(В) 




Инженер 3 987,4 2962,2 
14 
Определение суммарных 
приведенных затрат  












Затраты на разработку проекта  
,пр зп мат ам со пр наклK И И И И И И       
где Изп  - заработная плата, (руб); Имат  - материальные затраты, (руб); Иам  - 
амортизация компьютерной техники, (руб); Исо  - отчисления на социальные 
нужды, (руб); Ипр  - прочие затраты, (руб); Инакл  - накладные расходы, (руб). 
Расчет зарплаты 
а) Месячная зарплата руководителя проекта 
 1 2 (16750 1,1 2000) 1,3 26553 (руб.),
мес
зп оИ ЗП К Д К          
где ЗПо – месячный оклад, (руб); Д – доплата за интенсивность труда, (руб); К1  
- коэффициент, учитывающий отпуск; К2 – районный коэффициент (1,3 для 
Томской области). 








И n      
где n – количество отработанных дней по факту. 
б) Месячная зарплата инженера 
1 2 14500,0 1,1 1,3 20735 руб.,
мес
зп оИ ЗП К К        








И n      
в) Итого ФЗП сотрудников 
6630 72078 78708 (руб.)ФЗП   




Рук. проекта 2 1264,4 2528,8 
Инженер 10 991,4 9914 
18 Чертежные работы 
Рук. проекта 1 1264,4 1264,4 
Инженер 5 993,4 4967 
19 Итого по каждой должности 
Рук. проекта 6 1264,4 7586,4 
Инженер 71 995,4 70673,4 
20 Итого ФЗП сотрудников   81010,2 
141 
















Руководитель  16750 2000  1,1 1,3 26553 1264,4 6 7587 
Инженер  14500 - 1,1 1,3 20735 987,4 73 72078 
Итого  29000 -  - - 43940 - - 78708 
 
Материальные затраты 






Флеш память 1 500 500 
Упаковка бумаги А4 500 листов 1 166 166 
Канцтовары - 60 60 
Картридж для принтера 1 2200 2200 
Итого Имат, (руб)     2926 
 
Амортизация основных фондов 
Основной объем работы был произведен в персональных компьютерах. 








        
где Тисп.КТ  – время использования компьютерной техники на проект; Ткал  = 365 – 
годовой действительный фонд рабочего времени используемого оборудования; 
ЦКТ – первоначальная стоимость оборудования, (руб); Тсл  – срок службы 
компьютерной техники (время окупаемости 5 лет). 
 




Количество Тэ, дней Иам, (руб) 
Компьютер 25000 1 48 650,7 
Принтер 5000 1 10 27,4 
Итого Иам, (руб) - - - 678,1 
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Отчисления на социальные нужды (социальное страхование, 
пенсионный фонд, медицинская страховка) в размере 30% от ФЗП. 
0,3 78708 23612,4 (руб)соИ     
Прочие расходы (услуги связи, затраты на ремонт оборудования) в 
размере 10% от ФЗП, затрат на материалы, амортизации и отчислений на 
социальные нужды   . 
0,1 ( ) 0,1 (78708 2926,0 678,1 23612,4) 10592,45 (руб)пр м ам соИ ФЗП И И И            
Накладные расходы (затраты на отопление, свет, обслуживание 
помещений). 
2 2 78708 157416 руб.наклИ ФЗП      
Затраты на разработку проекта 
,пр мат ам со пр наклК ФЗП И И И И И       
78708 2926 678,1 23612,4 10592,45 157416 273932,95 (руб)прК         
Расчет сметы затрат на разработку проекта сведем в таблицу 42. 
Таблица 43 – Калькуляция сметной стоимости на выполнение проекта 
№ статьи Наименование статей расхода Сумма, (руб) 
1 ФЗП 78708 
2 Материалы Имат 2926 
3 Амортизация основных фондов Иам 678,1 
4 Социальные отчисления Исо 23612,4 
5 Прочие расходы Ипр 10592,45 
6 Накладные расходы Ин 157416 
Цена проекта Кпр, руб. 273932,95 
 
 
6.3 Смета затрат на электрооборудование 
Расчет сметы затрат на электрооборудование рассмотрен в пункте 2.14, 


















975 0 48,75 39 136,5 
КТПН 1000 
1500 118,873 75 60 328,873 
КТПН 630 
1890 31,5395 94,5 75,6 296,14 
КТПН 2×630 
945 24,1811 47,25 37,8 156,481 
ВЛЭП 








343,68 381,675 235,635 1305,535 
 
6.4 Выводы по пятому разделу 
 
В данном разделе были рассчитаны капитальные затраты на установку и 
обслуживание силового оборудования и линий электропередач, и составлена 
смета затрат на проектирование. 
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Целью работы было осуществление электроснабжения базы 
производственного обслуживания. Первым этапом было определение 
расчетной электрической нагрузки цеха «методом упорядоченных диаграмм». 
И определение расчетной нагрузки предприятия в целом «методом 
коэффициента спроса», определяемая, по расчетным активным и реактивным 
нагрузкам цехов (до и выше 1000 (В)) с учетом расчетной нагрузки освещения 
цехов и территории предприятия, потерь мощности в трансформаторах цеховых 
подстанций и ГПП а также  потерь в высоковольтных линиях.  
По расчетным нагрузкам цехов была построена картограмма нагрузок и 
определён центр электрических нагрузок предприятия. На питающей ПС 
установлены два двух-обмоточных трансформатора марки ТДН-6300/110. 
Марка трансформаторов ГПП и напряжение питающих линий было выбрано на 
основании технико-экономического расчета. На стороне 110 (кВ) принята схема 
в виде двух блоков с выключателями. На стороне 10 (кВ) принята двух 
секционная система шин, оборудование установлено в комплектном 
распределительном устройстве. Электроснабжение предприятия 
осуществляется от подстанции по двум воздушным ЛЭП 10 (кВ). 
Было определено число и мощность цеховых трансформаторов. 
Номинальная мощность цеховых трансформаторов принята 1000 (кВА) и 630 
(кВА). Был произведен расчет мощности компенсирующих для цеховых 
трансформаторов. Распределительная сеть выше 1000 В по территории 
предприятия выполнена трёхжильными кабелями с медными жилами, с 
прокладкой  кабеля в траншее. 
Следующим этапом было осуществление электроснабжения цеха. 
Электроприемники цеха запитываются от распределительных пунктов 
четырехжильными кабелями с медными жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией марки ВВГ, с прокладкой по кабельным полкам и лоткам. Защита 
146 
электроприемников и кабельных линий осуществляется автоматическими 
выключателями серии ВА.  
Карта селективности, построенная,  по результатам выбора аппаратов 
защиты показала, что селективность обеспечивается. А эпюра отклонения 
напряжения, построенная для максимального и минимального режимов, 
показала. Что во всех режимах работы у электроприемников поддерживается 
напряжение в допустимых пределах и выбранные сечения пригодны для 
эксплуатации. 
Произведен анализ опасных и вредных факторов на предприятии, 
техника безопасности, производственная санитария пожарная безопасность, а 
также освещение цеха.  
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